PREGAO ELETRONICO N° 035/2019

O presente certame sera regido pela Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005,
Lei Complementar 123/06 e subsidiariamente pela Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Tipo:

Menor Prec¢o (03 Grupos com 136 itens).

Obijeto:

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigcos
continuados de manutengcdo preventiva e corretiva, com fornecimento e
instalacdo de pecas, em condicionadores de ar tipo ACJ, SPLIT, MULTI SPLIT,
CASSETE, VRV, equipamentos de precisdo de climatizacdo tipo Self
Contained e em equipamentos de refrigeracdo tipo freezers, geladeiras e
bebedouros, com implantacdo do PMOC, para atender as unidades
académicas e administrativas do Campus da UFAM, unidades dispersas e
Fazenda Experimental em Manaus/AM, conforme condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Processo:

23105.054623/2019

Orgéo Gerenciador:

154039-UFAM

Orgéo Participante:

Sessdo publica para recebimento das propostas de precos e dos documentos de habilitagdo:

Data: 16/09/2019

Hora: 10h:00 (horéario de Brasilia)
Local: WWW.COMPRASNET.GOV.BR
Edital disponivel a partir de: 02/09/2019

Dias, horérios e local para leitur

a ou obtencao deste Edital:

Dias: Segunda a Sexta-feira (dias Uteis e de expediente)
Horarios: De 08:00h as 17h00min
Local: Sala de Licitagdes / UFAM

Av. Rodrigo Otévio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho,
Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagcdes, Coroado — Manaus-AM, CEP: 69.077-000,
Telefone: (92) 3305-1181, ramal 4041, (92) 99318-2191.

Aviso de licitag&o divulgado no site:
www.comprasnet.gov.br
Edital disponivel (gratuitamente) no site:

Www.comprasnet.gov.br

Angélica Aguiar Costa Lima

PREGOEIRO(A)
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PREGAO ELETRONICO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREGAO ELETRONICO N° 035/2019
(Processo Administrativo n.° 23105.054623/2019)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio deste pregoeiro,
designado pela Portaria n°® 102/2018/PROADM de 28/09/2018, realizara licitacdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo menor prego por grupo, nos termos da Lei n® 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto n°® 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21 de
setembro de 2018, do Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instru¢des Normativas
SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 15 de junho de 2007, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 16/09/2019
Horario: 10h:00 (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de servigcos continuados de manutencdo preventiva e corretiva, com
fornecimento e instalacdo de pecas, em condicionadores de ar tipo ACJ, SPLIT, MULTI
SPLIT, CASSETE, VRV, equipamentos de precisdo de climatizacao tipo Self Contained e
em equipamentos de refrigeracdo tipo freezers, geladeiras e bebedouros, com
implantagdo do PMOC, para atender as unidades académicas e administrativas do
Campus da UFAM, unidades dispersas e Fazenda Experimental em Manaus/AM,
conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitacao sera dividida em grupos, formados por itens, conforme tabela constante do
Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos grupos forem
de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL do grupo, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orcamentdria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2019, na classificacao
abaixo:

Pl: M20RKG1924N
FONTE: 8100
PTRES: 108475



3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagao
das transacgoes inerentes a este Pregéo.

3.4. E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe
zelar por todas as transacfes efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragéo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema
4.2. N&o poderéo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licita¢cdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedacgles previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo
de dissolucéo ou liquidacao;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, uma vez que a
contratacdo ndo se configura de alta complexidade técnica;

4.2.7 pessoas juridicas que possuam em seus quadros societarios servidores da
FUA ou administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de
cargo em comissdo ou fungédo de confianca, atuante na area responsavel
pela demanda ou contratagdo, ou de autoridade a ele hierarquicamente
superior

4.2.8 organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condi¢cdo (Acérddo n° 746/2014-TCU-Plenario);

4.2.9 instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrucao
Normativa/SEGES n° 05/2017)
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4.2.9.1 E admissivel a participacdo de organizacdes sociais, qualificadas na

forma dos arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que 0s servicos
objeto desta licitacdo se insiram entre as atividades previstas no
contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizacéo
social (Acérddo n° 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante
apresentacdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos
constitutivos.

4.2.10 sociedades cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou funcéo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacéo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

43.1

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o c6njuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V,
da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.°
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4, Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, € vedada, ainda, a utilizagédo, na
execucdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢éo de confianca neste érgao contratante.

4.5, Como condigéo para participagdo no Pregéo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:

46.1

4.6.2

46.3

46.4

4.6.5

que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

46.1.1

4.6.1.2

nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento
no certame;

nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

gue esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no

Edital;

gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

gue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicéo;

gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.



4.6.6 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.6.7 que 0s servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagéo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante
as sancdes previstas em lei e neste Edital.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrdnico até a data e
horario marcados para abertura da sessédo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

5.2. O licitante sera responséavel por todas as transa¢fes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a
sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, dos seguintes campos:

5.6.1 Valor unitario e anual/total do item.
5.6.2 Descri¢cdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo
do Termo de Referéncia.

5.6. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme anexo deste Edital;

5.7.1 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
81° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.7.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizacdo, se
necessario e cabivel, de adequacao contratual do quantitativo necessario, com
base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63,
§2° da IN SEGES/MP n.5/2017.



5.8. A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas
as orientacdes a seguir:

5.8.1 cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido
durante toda a execucéo contratual;

5.8.2 cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou
reducdo, quando da repactuacao, para fins de total ressarcimento do débito.

5.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou
a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacao da adequacdo dos recolhimentos, para os fins
do previsto no subitem anterior.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servicos nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

5.12. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.13. O prazo de validade da proposta néo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

5.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢gfes publicas federais, quando participarem de licitacGes publicas (Acordao
n® 1455/2018 -TCU - Plenério);

5.14.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso Vverificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucgédo do contrato

6 DA FORMULACAO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de
Referéncia.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.



6.2.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor anual/total item.

6.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndo poderé ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.9 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com 0s subitens anteriores deveréo
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente a
Secretaria de Gestédo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

6.9.1 Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo préprio
do sistema.

6.10 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.

6.12 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

6.13 Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e tera reinicio somente ap0s comunicagéo expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.14 O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital
€ Seus anexos.

6.15 A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do Pregoeiro. O
sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepc¢éo de lances.

6.16 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacéo das propostas.

6.17 Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo



automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.

6.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.21 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.22 SO se considera empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances. Lances
equivalentes ndo serédo considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentacdo pelos
licitantes € utilizada como um dos critérios de classificacao.

6.22.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 3%, § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos servicos:

6.22.1.1 prestados por empresas brasileiras;

6.22.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa € ho
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na

legislacéo.
6.23 Persistindo o empate entre propostas, serd aplicado o sorteio como critério de
desempate.
6.24 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera

encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor
preco, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢bes diferentes
daquelas previstas neste Edital.

6.25 A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.26 ApOs a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
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DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

7.2.1 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
7.2.2 ndo apresente as especificagfes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

7.2.3 apresentar preco final superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

7.2.3.1 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui Ou poSsuird recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de pre¢os ou menor lance que:

7.2.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente
precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
licitacdo n&o tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.
7.2.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores

agueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais
como leis, medidas provisérias e convengfes coletivas de trabalho
vigentes.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na

forma do 8 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no

item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove

a exequibilidade da proposta.

Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos

precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta néo for flagrante

e evidente pela analise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata

desclassificacdo, sera obrigatdria a realizagdo de diligéncias para aferir a legalidade e

exequibilidade da proposta.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0S

indicios que fundamentam a suspeita.

O Pregoeiro poderad convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02

(duas), sob pena de néo aceitagéo da proposta.

7.6.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.6.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado, de acordo com o Anexo
I-A - Modelo de Planilha de Composigcéo dos Precos.

7.6.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.



7.6.4 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacédo de Precos com aqueles praticados no mercado em
relacdo aos insumos e também quanto aos salarios das categorias envolvidas na
contratacao;

7.6.5 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que ndo haja majoracédo do preco proposto.

7.6.5.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, exceto para
atividades de prestacdo de servigcos previstas nos §85°-B a 5°-E, do artigo 18,
da LC 123, de 2006.

7.6.5.2 Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o teor da proposta apresentada,
seja quanto ao preco ou quaisquer outras condicfes que importem em
modificagcbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as alteractes
absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem
nenhuma alteracdo do contetdo e das condi¢des referidas, desde que né&o
venham a causar prejuizos aos demais licitantes;

7.7 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

7.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
7.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova

data e horéario para a continuidade da mesma.

7.10 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8 DA HABILITACAO

8.1 Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento
das condic¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de sanc¢édo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:
8.1.1 SICAF;
8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3 Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php).

8.14 Lista de Iniddbneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

8.1.5 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
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administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.1.5.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.1.5.1.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.5.1.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a
sua desclassificacao.

8.1.6 Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard o licitante
inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

8.1.7 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente.

8.2 N&o ocorrendo inabilitagéo, o Pregoeiro consultard o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, em relagcdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a
qualificacdo econbmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto nos arts.10,
11,12, 13, 14, 15 e 16 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

8.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

8.3 Também poderéo ser consultados os sitios oficiais emissores de certidbes, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentag&o vencida junto ao SICAF.

8.4 Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente por meio do sitio
oficial, ou na hip6tese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera
convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento valido que comprove o
atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacéo.

8.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

8.5 Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 2018, deverdo apresentar a seguinte documentacao relativa a Habilitacdo
Juridica e a Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificacdo Econémico-Financeira,
nas condi¢Bes descritas adiante.

8.6 Habilitacédo juridica:

8.6.1 No caso de empresério individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;
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8.6.3 inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

8.6.4 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores;

8.6.5 decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

8.6.6 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacgéo respectiva.

8.7 Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.7.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

8.7.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);
8.74 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolida¢éo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.7.5 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

8.7.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.7.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatorio, dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

8.8 Qualificacdo Econémico-Financeira:
8.8.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.8.2 balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacéo da proposta;

8.8.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
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8.8.2.2 é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.

8.8.3 comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagédo das seguintes formulas:

LG =

LC =

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.8.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio
liqguido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

8.9 Qualificac&o Técnica:

8.9.1 Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item
pertinente, por periodo néo inferior a trés anos, mediante a apresentagédo de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.9.11

8.9.1.2

8.9.1.3

8.9.14

8.9.15

Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente;

Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

Para a comprovacao da experiéncia minima de 3 (trés) anos, seré aceito o
somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo
obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Podera ser admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigcos executados
de forma concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de
comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacéo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.

O licitante disponibilizara todas as informagBes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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8.9.2

8.9.3

8.9.4

8.9.5

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a
qualificacdo técnica, por meio de:

8.9.2.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia), conforme as areas de atuacao previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade;

8.9.2.2 Comprovacéao da capacitagao técnico-profissional, de 01 (um) Engenheiro
Mecénico, na modalidade mecénica, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos
termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a
execucao dos servicos, conforme Anexo V - Modelo de Declaracdo de
Responsabilidade Técnica.

8.9.2.2.1 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagéo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.9.2.2.2 No decorrer da execuc¢do do servico, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administragéo.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento, pessoal técnico e licencas, conforme Termo de
Referéncia, considerados essenciais para a execugao contratual.

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no Termo de
Referéncia, conforme o anexo lll - Atestado de Vistoria.

8.9.5.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragédo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des
locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante, anexo IV - Declaracdo de Renuncia de
Vistoria.
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8.9.6 As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar Declaracdo de que
nao possuem em seus quadros societarios servidores da FUA ou administradores que
mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissdo ou funcdo de
confianca, atuante na area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de
autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdao N° 409/2015
— TCU — Plenario, conforme Anexo ll;

8.10 Os documentos exigidos para habilitagdo relacionados nos subitens acima, deverdo ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, apés solicitacdo do Pregoeiro no sistema
eletrdnico. Somente mediante autorizacao do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade
do sistema, sera aceito o envio da documentacédo por meio do e-mail cpl@ufam.edu.br.

8.10.1 Somente havera a necessidade de comprovacédo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nado-digitais quando houver
davida em relacdo a integridade do documento digital.

8.10.2 Na&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.10.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.10.4 Serado aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizag&o do recolhimento dessas contribuic¢des.

8.11 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.11.1 A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a
fase de habilitagéo.

8.12 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apOs a declaragédo do vencedor, comprovar a regularizacéo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

8.13 A néo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢Bes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem
de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, ser4d concedido o
mesmo prazo para regularizagéo.

8.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sesséao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

8.15 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
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8.16 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacéo da proposta subsequente.

8.17 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando
as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicagdo das sancdes cabiveis.

8.18 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitacéo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

9.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada
e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2 apresentar a planilha de custos e formacéo de precos, devidamente ajustada
ao lance vencedor;

9.1.3 conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

9.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragéo
no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sang¢do a Contratada, se for o
caso.
9.2.1 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
9.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

9.3.1 Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global, prevalecerdo
0s primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

9.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificagao.

9.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificagBes ali contidas ou que estabeleca
vinculo & proposta de outro licitante.

10 DOS RECURSOS

10.1 O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacéo
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o
prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de recorrer,
de forma motivada, isto €, indicando contra quais decisdes pretende recorrer e por quais
motivos, em campo préprio do sistema.
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10.2 Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencado de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condi¢Ges de admissibilidade do recurso.

10.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de
trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo
sistema eletrdnico, em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

10.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

104 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

11 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 A sessao publica podera ser reaberta:

11.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anteriores a realizacdo da sessado publica precedente ou em que seja anulada a propria
sessdo publica, situagcdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

11.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81°da LC n°
123/2006, serdo adotados o0s procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sesséo reaberta.

11.21 A convocagédo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

11.2.2 A convocagcdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

12 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

121 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisdo dos recursos apresentados.

12.2 ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.
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13 DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1 Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

14 DO TERMO DE CONTRATO

14.1 Apb6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2 O adjudicatério terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme
0 caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

14.2.1 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o érgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1 referida Nota esté substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposicfes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

14.3.3 a contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragédo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses prorrogavel conforme
previsdo no instrumento contratual ou no termo de referéncia.

145 Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Pudblico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e
nos termos do art. 6°, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia aoc CADIN.

14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao
seu cadastramento, sem énus, antes da contratacao.

14.5.2 Na hipo6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6 Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacéo,
para, apo6s a verificagdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados o0s requisitos
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de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital e das
demais cominacdes legais.

DO REAJUSTE

15.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

171 As obrigagcbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

DO PAGAMENTO

18.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

OS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

19.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2.

19.2 1.7.2 Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obten¢ao de certificagdo
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relag@o aos seus similares.

19.3 1.7.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento.

19.4 1.7.4 Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

195 1.7.5 Use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA.

19.6 1.7.6 Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003.

19.7 1.7.7 Observe a Resolugcdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento.

19.8 1.7.8 Forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servi¢os.

19.9 1.7.9 Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
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consumo de agua e reducédo de producéo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes.

19.10 1.7.10 Realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgéos e
entidades da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora,
e a sua destinagdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que
sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de

19.11 25 de outubro de 2006.

19.12 1.7.11 Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e

19.13 1.7.12 Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatéario que:

20.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
guando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 apresentar documentacéo falsa;

20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4 ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

20.1.5 né&o mantiver a proposta;

20.1.6 cometer fraude fiscal;

20.1.7 comportar-se de modo inidéneo;

20.2 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condicbes de participacdo, quanto ao enguadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualguer momento da licitacdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

20.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

20.3.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.3.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo PuUblica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.34.1 A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infragédo
administrativa no subitem 20.1 deste Edital.
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20.3.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

20.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢ées.

20.5 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

20.6 A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracéo Puablica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.7 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracéo
Pdblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

20.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

20.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n®
9.784, de 1999.

20.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢fes, levard& em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.11 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.12 As sanc¢0bes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Termo
de Referéncia.

21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

21.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-malil
cpl@ufam.edu.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco endereco Av. Rodrigo
Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Norte, Bloco J,
Coordenacao de Licitacdes, Bairro: Coroado — Manaus-AM.

21.3 Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnagdo no prazo de até vinte e quatro
horas.

21.4 Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.
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215 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessao publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no endereco indicado no Edital.

21.6 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

21.7 As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitatdrio e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

22 DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1 Da sesséo publica do Pregéo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja
comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

22.4 O licitante sera responsavel por todas as transacBes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

22.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrdnico durante a
sessdo publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

22.6 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

22.7 A homologac¢éo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

22.8 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

22.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatdrio.

22.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

22.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

22.12 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compfem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.13 O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico
www.comprasnet.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco Av. Rodrigo
Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Norte, Bloco J,
Coordenacéo de Licitagdes, Bairro: Coroado — Manaus-AM., nos dias Uteis, no horario das 08:00
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horas as 17:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

22.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.14.1 ANEXO | - Termo de Referéncia;
22.14.1.1  ANEXO | - A Modelo de Planilha para Composi¢éo dos Precos;

22.14.1.2 ANEXO I.B - Controle de manutencéo preventiva condicionador de ar
split;

22.14.1.3 ANEXO I.C - Controle de manutencao preventiva condicionador de ar
tipo janela;

22.14.1.4 ANEXO 1.D - Controle de manutencéo preventiva condicionador tipo
self contained,;

22.14.1.5 ANEXO L.E — Instrumento de medicdo de resultados (IMR);
22.14.1.6  ANEXO I|.F — Instrumento de medicdo de resultados (IMR);
22.14.2 ANEXO Il - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
22.14.3 ANEXO Il - Modelo de Atestado de Vistoria;
22.14.4 ANEXO |V - Modelo de Declaragédo de Renuncia de Vistoria,;
22.14.5 ANEXO V - Modelo de Declara¢gdo de Responsabilidade Técnica,
22.14.6 ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato.

Manaus, 29 de agosto de 2019.
Tiago Luz de Oliveira

Coordenacdo de Licitagdes
Universidade Federal do Amazonas
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1.1.

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREGAO ELETRONICO N° 035/2019
(Processo Administrativo n.° 23105.054623/2019)

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos continuados de

manutencgdo preventiva e corretiva, com fornecimento e instalacdo de pecas, em condicionadores de
ar tipo ACJ, SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE, VRV, equipamentos de precisdo de climatizagéo tipo

Self Contained e em equipamentos de refrigeracéo tipo freezers, geladeiras e bebedouros, com

implantacdo do PMOC, para atender as unidades académicas e administrativas do Campus da

UFAM, unidades dispersas e Fazenda Experimental em Manaus/AM, no periodo de 12 (doze) meses

conforme condig¢8es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 01
VALOR
VALOR TOTAL
T DESCRIGAO DO SERVIGO UND B-IE-KIDISFII?CEIO %TI\IDDE) UNITARIO ANUAL
ESTIMADO | ESTIMADO
DO ITEM
1 | MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL EM AR 8.580 R$ R$
CONDICIONADO ACJ DE 7500 A 30000 BTU/H ' 69,00 592.020,00
> | MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL EM AR 19.150 R$ R$
CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H : 81,67 1.563.980,50
3 | MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL EM AR 4080 R$ R$
CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 80000 BTU/H 107,00 436.560,00
4 | MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR 1716 R$ R$
CONDICIONADO ACJ DE 7500 A 30000 BTU/H ' 182,33 312.878,28
5 | MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR 3830 R$ R$
CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H 203,00 777.490,00
6 | MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR 816 R$ R$
CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 80000 BTU/H 343,33 280.157,28
- | MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM 50 R$ R$
BEBEDOUROS DE COLUNA 133,33 6.666,50
g | MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM 200 R$ R$
BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 201,67 40.334,00
MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
g | E_INSTALAGAO DE COMPRESSOR PARA | O 16 R$ R$
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 7.000 | & SEM 653,33 10.453,28
BTUH _ @ | BENEFICIO
MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO | {3
10 | E_INSTALAGAO DE COMPRESSOR PARA 4 R$ R$
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 9000 672,33 2.689,32
BTU/H
MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
11 | E_ INSTALAGAO DE COMPRESSOR  PARA 4 R$ R$
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 10000 672,33 2.689,32
BTU/H
MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
1 | E_ INSTALAGAO DE COMPRESSOR  PARA 5 R$ R$
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 12000 921,67 1.843,33
BTU/H
MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
13 | E_ INSTALAGAO DE COMPRESSOR  PARA 1 R$ R$
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 15000 888,33 888,33
BTU/H
MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO RS RS
14 | E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA 4 1.122 00 4.488 00
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 18000 B A
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BTU/H

15

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 19000
BTU/H

16

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 21000
BTU/H

17

MANUTENQ,Z\ONCORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 22000
BTU/H

18

MANUTENGAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 30000
BTU/H

19

MANUTENGAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 7000
BTU/H

20

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000
BTU/H

21

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000
BTU/H

22

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000
BTU/H

23

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 22000
BTU/H

24

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000
BTU/H

25

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30.000
BTU/H

26

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000
BTU/H

27

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 40000
BTU/H

28

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 48000
BTU/H

29

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 60000
BTU/H

30

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 80000
BTU/H

31

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOTOR DO
COMPRESSOR 1/10

32

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DEMOTOR DO
COMPRESSOR 1/8

8 R$ R$
1.233,33 9.866,64

10 R$ R$
1.346,67 13.466,70

1 R$ R$
1.326,67 1.326,67

5 R$ R$
1.466,67 7.333,35

1 R$ R$

813,33 813,33

10 R$ R$
840,00 8.400,00

23 R$ R$
960,00 22.080,00

18 R$ R$
1.200,00 21.600,00

8 R$ R$
1.273,33 10.186,64

45 R$ R$
1.416,67 63.750,15

25 R$ R$
1.733,33 43.333,25

12 R$ R$
2.116,67 25.400,04

2 R$ R$
2.300,00 4.600,00

10 R$ R$
2.483,33 24.833,30

12 R$ R$
2.950,00 35.400,00

2 R$ R$
3.083,33 6.166,66

15 R$ R$
700,00 10.500,00

15 R$ R$
755,00 11.325,00
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MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DO

33 | COMPRESSOR 1/6
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DO
34 | COMPRESSOR 1/5
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DO
35 | COMPRESSOR 1/4
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DO
36 | COMPRESSOR 1/3
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MICRO
37 | MOTOR
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
38 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPACITOR
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
39 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RELE
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROTETOR
40 | TERMICO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
41 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMOSTATO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
42 | CONGELADOR
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO
43 | CAPILAR
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO DE
44 | GAs
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO PARA
45 | AGUA
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFIL PARA
46 | FILTRO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO
47 | SECADOR
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUBA DO
48 | BEBEDOURO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA
49 | JALO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA
50 | COPO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA
51 | PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL

10 R$ R$
761,67 7.616,70
10 R$ R$
816,67 8.166,70
10 R$ R$
995,00 9.950,00
10 R$ R$
1.050,00 10.500,00
15 R$ R$
186,67 2.800,05
40 R$ R$
193,33 7.733,20
40 R$ R$
127,33 5.093,20
40 R$ R$
126,67 5.066,80
R$
25 R$ 196,67 4.916,75
8 R$ R$
443,33 3.546,64
30 R$ R$
153,33 4.599,90
30 R$ R$
156,67 4.700,10
15 R$ R$
243,33 3.649,95
15 R$ R$
230,00 3.450,00
20 R$ R$
280,00 5.600,00
5 R$ R$
218,33 1.091,65
15 R$ R$
133,33 1.999,95
15 R$ R$
116,67 1.750,05
60 R$ R$
160,00 9.600,00
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52

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESISTENCIA
DE DEGELO

53

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARGA
COMPLETA DE GAS R22

54

MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARGA
COMPLETA DE GAS R134

55

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BORRACHA
DA PORTA

56

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BORRACHA
DA PORTA DO CONGELADOR

57

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM LIMPEZA DO
SISTEMA

58

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
ELETRONICA

59

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SENSOR

60

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,

FREEZERS E BEBEDOUROS, COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
INTERRUPTOR

61

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 9000 A 12000 BTU/H

62

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 18000 A 24000 BTU/H

63

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H

64

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H

65

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

66

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
9000 A 12000 BTU/H

67

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
18000 A 24000 BTU/H

68

MANUTENCAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
30000 BTU/H

69

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
36000 A 60000 BTU/H

70

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

30 R$ R$
350,00 10.500,00

40 R$ R$
616,67 24.666,80

40 R$ R$
300,00 12.000,00

20 R$ R$
253,33 5.066,60

20 R$ R$
256,67 5.133,40

30 R$ R$
290,00 8.700,00

o5 R$ R$
450,00 11.250,00

o5 R$ R$
318,33 7.958,25

10 R$ R$
250,00 2.500,00

25 R$ R$
310,00 7.750,00

50 R$ R$
383,33 19.166,50

16 R$ R$
442,33 7.077,28

16 R$ R$
503,33 8.053,28

, R$ R$

486,67 973,34

75 R$ R$
404,00 30.300,00

R$ R$
150 451,67 67.750,50

48 R$ R$
447,33 21.471,84

48 R$ R$
508,33 24.399.84

, RS$ R$
528,33 1.056,66
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71

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000 A
12000 BTU/H

72

MANUTENGAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 A
24000 BTU/H

73

MANUTENGAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000
BTU/H

74

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000 A
60000 BTU/H

75

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 80000
BTU/H

76

MANUTENGCAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
9000 A 12000 BTU/H

77

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
18000 A 24000 BTU/H

78

MANUTENGCAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
30000 BTU/H

79

MANUTENGCAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
36000 A 60000 BTU/H

80

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA
DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE
80000 BTU/H

81

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 9000 BTU/H

82

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE12000 BTU/H

83

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H

84

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 22000 A 24000 BTU/H

85

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H

86

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H

87

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 48000 BTU/H

25 R$ R$
379,00 9.475,00

50 R$ R$
430,67 21.533,50

16 R$ R$
433,33 6.933,28

16 R$ R$
808,33 12.933,28

, R$ R$

475,00 950,00

75 R$ R$
372,33 27.924,75

R$ R$
150 377,33 56.599,50

48 R$ R$
400,00 19.200,00

18 R$ R$
490,00 23.520,00

, R$ R$
528,33 1.056,66

: R$ R$
365,67 2.925,36

17 R$ R$
360,67 6.131,39

14 R$ R$
417,33 5.842,62

a0 R$ R$
452,00 18.080,00

17 R$ R$
466,67 7.933,39

; R$ R$
533,33 3.199,08

; RS$ R$
543,33 3.259,08
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88

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 60000 BTU/H

89

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

90

MANUTENGAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000
BTU/H

91

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE12000
BTU/H

92

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000
BTU/H

93

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 22000 A
24000 BTU/H

94

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000
BTU/H

95

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000
BTU/H

96

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 48000
BTU/H

97

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 60000
BTU/H

98

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 80000
BTU/H

99

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000
BTU/H

100

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000
BTU/H

101

MANUTENCAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000
BTU/H

102

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 22000 A
24000 BTU/H

7 R$ R$
593,33 4.153,31
5 R$ R$
593,33 1.186,66
3 R$ R$
374,00 2.992,00
17 R$ R$
374,00 6.358,00
14 R$ R$
410,00 5.740,00
0 R$ R$
420,00 16.800,00
17 R$ R$
490,00 8.330,00
6 R$ R$
590,00 3.540,00
6 R$ R$
606,67 3.640,02
; R$ R$
673,33 4.713,31
5 R$ R$
486,67 973,34
15 R$ R$
337,33 5.059,95
34 R$ R$
345,67 11.752,78
27 R$ R$
443,67 11.979,09
79 R$ R$
480,00 37.920,00
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103

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000
BTU/H

104

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000
BTU/H

105

MANUTENGAO CORRETIVA COoM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 48000
BTU/H

106

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 60000
BTU/H

107

MANUTENCAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 80000
BTU/H

108

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000
BTU/H

109

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000
BTU/H

110

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000
BTU/H

111

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000
BTU/H

112

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000
BTU/H

113

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000
BTU/H

114

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 48000
BTU/H

115

MANUTENGAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 60000
BTU/H

116

MANUTENGCAO CORRETIVA COM
REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR
PARA A UNIDADE CONDENSADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 80000
BTU/H

117

MANUTEN(;ANO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE
18000 A 22000 BTU/H

118

MANUTENCANO CORRETIVA COM FORNECIMENTO
E INSTALACAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE

33 R$ R$
483,33 15.949,89

1 R$ R$
472,67 5.199,37

1 R$ R$
486,67 5.353,37

13 R$ R$
523,33 6.803,33

, R$ R$
530,00 1.060,00

. R$ R$
391,33 5.869,95

34 R$ R$
330,67 11.242,78

27 R$ R$
390,33 10.538,91

79 R$ R$
442,00 34.918,00

33 R$ R$
443,33 14.629,89

1 R$ R$
443,33 4.876,63

1 R$ R$
466,67 5.133,37

13 R$ R$
503,33 6.543,29

, R$ R$
513,33 1.026,66

35 R$ R$
280,33 9.811,67

RS R$
115 203,67 33.772,05
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24000 A 36000 BTU/H

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO

E INSTALAGAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE 24 29§$67 7 Oig 08
119 | 48000 A 60000 BTU/H ’ T

MANUTENQ,Z\~O CORRETIVA COM FORNECIMENTO R$ R$

E INSTALACAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE 2 31033 620 66
120 | 80000 BTU/H ’ '

MANUTENGAO CORRETIVA COM

REBOBINAMENTO DE MOTOR VENTILADOR PARA 18 R$ R$

CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA DE 7500 584,00 10.512,00
121 | A 19000 BTU/H

MANUTENGAO CORRETIVA COM

REBOBINAMENTO DE MOTOR VENTILADOR PARA 5 R$ R$

CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA DE 936,33 4.681,65
122 | 21000 A 30000 BTU/H

MANUTENCAO CORRETIVA COM AQUISICAO E

INSTALAGAO DO MOTOR VENTILADOR PARA 18 R$ R$

CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA DE 7500 580,00 10.440,00
123 | A 19000 BTU/H

MANUTENGAO CORRETIVA COM AQUISIGAO E

INSTALACAO DO MOTOR VENTILADOR PARA 5 R$ R$

CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA DE 21000 976,33 4.881,65
124 | A 30000 BTU/H

R$
VALOR GLOBAL GRUPO 01 5.294.676,00
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GRUPO 02

VALOR
VALOR TOTAL
T DESCRICAO DO SERVICO UND | T¥O R EEJT,\IDDE) UNITARIO |  ANUAL
ESTIMADO | ESTIMADO
DO ITEM
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL EM AR-CONDICIONADO DE SEM
PRECISAO DA MARCA LIEBERT TIPO SELF CONTAINED COM BENEFICIO RS RS
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIGCAO NOVAS E ORIGINAIS 20 3.333 33 66.666.60
(EXCETO OS MOTORES DOS COMPRESSORES, VENTILADORES E s OO
125 | PLACAS CENTRAIS) DO DATACENTER
MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR-CONDICIONADO
DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT COM RS RS
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIGCAO NOVAS E ORIGINAIS 4 4.533 33 18.133.32
(EXCETO OS MOTORES DOS COMPRESSORES, VENTILADORES E R I
126 | PLACAS CENTRAIS) DO DATACENTER DO CETIC
MANUTENCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR
VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DO  AR- RS RS
CONDICIONADO DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA 4 1.879.00 2 516.00
LIEBERT CHALLENGER AIR COOLED DE 37.300 BTU/H NOVO E S0 R
127 | ORIGINAL
MANUTENCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR
VENTILADOR DA  UNIDADE CONDENSADORA DO AR- RS RS
CONDICIONADO DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA 2 1.712 33 3.424 67
LIEBERT CHALLENGER AIR COOLED DE 37.300 BTU/H NOVO E e e
128 | ORIGINAL
MANUTENCAO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE PRECISAO
TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR RS RS
COOLED COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ROLAMENTOS o 4 67167 2 686,68
NOVO E ORIGINAL DO MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE o ' O
129 | CONDENSADORA DE 37.300 BTU/H E
MANUTENCAO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE PRECISAO o
TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR RS
COOLED COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ROLAMENTOS 4 261,67 R$ 3.046,68
NOVO E ORIGINAL DO MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE '
130 | EVAPORADORA DE 37.300 BTU/H
MANUTENCAO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE PRECISAO
TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR 2 R$ R$
COOLED COM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MOTOR DA 4.109,33 8.218,66
131 | UNIDADE EVAPORADORA DE 37.300 BTU/H NOVO E ORIGINAL
MANUTENCAO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE PRECISAO
TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR 2 R$ R$
COOLED COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOTOR DA 4.108,67 8.217,34
132 | UNIDADE CONDENSADORA DE 37.300 BTU/H NOVO E ORIGINAL
MANUTENCAO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE PRECISAO
TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR 9 R$ R$
COOLED COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA 9.833,33 19.666,66
133 | CENTRAL NOVA E ORIGINAL
MANUTENCAO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE PRECISAO RS RS
TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR 2 750000 15.000.00
134 | COOLED COM REPARO DA PCI CENTRAL P Dl
MANUTENCAO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE PRECISAO
TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR 2 R$ R$
COOLED COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR 14.500,00 29.000,00
135 | COMPRESSOR DE 37.300 BTU/H NOVO E ORIGINAL
R$
VALOR GLOBAL GRUPO 02 181.576,60
GRUPO 03
VALOR
VALOR TOTAL
IT DESCRICAO DO SERVICO UND BEKTSF%E'O %TNDDE) UNITARIO ANUAL
ESTIMADO | ESTIMADO
DO ITEM
136 | CONTROLE REMOTO (ITEM CANCELADOQ) - SEM 100 R$ R$
BENEFICIO 106,67 10.667,00
VALOR GLOBAL GRUPO 03 R$
10.667,00
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1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum e continuado sem mao de obra

exclusiva.
1.3. Os gquantitativos e respectivos cadigos dos itens séo os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacéo adotara como regime de execucdo Empreitada por Preco Unitario.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei 8.666, de 1993.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em topico especifico
dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

2.2. Quanto a contratacdo dos servicos a serem licitados cumpre informar que a Universidade
Federal do Amazonas - UFAM, ndo possui no quadro de servidores e/ou profissionais habilitados
para executar 0s servi¢os técnicos. Adicionalmente a isto, cabe esclarecer que esta instituicdo n&o
possui em estoque as pec¢as, materiais e ferramentas especificas para a execucao dos servi¢os de
manutenc¢édo, objeto desta contratacao.

2.3. A presente contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos
condicionadores de ar, freezers, geladeiras e bebedouros, sdo necessarios para garantir o perfeito
funcionamento dos equipamentos e a qualidade do ar no interior dos ambientes climatizados das
unidades académicas e administrativas da UFAM, Campus Manaus e unidades dispersas,
atendendo as recomendacdes contidas na Portaria n. 3.523/1998, do Ministério da Saude.

2.4. Destaque-se ainda que as manutengBes preventivas sdo necessarias para manter em
adequado estado de funcionamento, os diversos componentes de cada um dos aparelhos,
minimizando dessa forma, a incidéncia de gastos elevados com manutenc¢des corretivas dos
referidos equipamentos.

2.5. Ainda é fato que, apos periodos prolongados de uso, ocorre o acimulo de sujeiras no interior
dos equipamentos, permitindo a proliferacdo de agentes nocivos a saude humana, demandando
assim a eventual substituicdo dos elementos filtrantes de ar, bem como a adequada limpeza dos
equipamentos, assim como outros servicos que sdo fundamentais para garantir a adequada
gualidade do ar e, sobretudo o bom funcionamento dessas maquinas.

2.6. Neste Termo de Referéncia, sdo englobados no conceito de condicionadores de ar, aqueles
utilizados e passiveis de utilizagéo, tais como: tipo cortina de ar, ACJ, split, central, multi-split,
dentre outros de caracteristicas semelhantes.

2.7. A licitacdo para a contratacdo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia, esta
subdividida em 2 (dois) grupos, e justifica-se pela necessidade de preservar a integridade
qualitativa do objeto, uma vez que varios prestadores de servicos poderdo implicar
descontinuidade da padronizacao, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento

dos custos, pois a contratagdo tem a finalidade de formar um todo unitario. Some-se a isso a
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possibilidade de estabelecimento de um padrdo de qualidade e eficiéncia que pode ser
acompanhado ao longo dos servicos, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de
diversos prestadores de servigos.

2.8. O objeto da contratacdo caracteriza-se como servi¢o essencial e continuado, enquadrando-se
na excecao do art. 57, Il, da Lei n. 8.666/93, sendo imprescindivel a continua manutencéo destes,
caso contrario, implicard em prejuizo a UFAM, bem como a comunidade académica, pois a
climatizacéo das salas de aulas e demais ambientes de trabalho é de fundamental importancia,
assim como a disponibilizacdo de agua mineral e os equipamentos para refrigerar produtos
laboratoriais e de consumo.

2.9. Colendo Tribunal de Contas da Unido exemplifica o servico continuado, conforme
jurisprudéncia: “Servicos de natureza continua sao servigos auxiliares e necessarios a
Administracdo no desempenho das respectivas atribuicbes. Sdo aqueles que, se interrompidos,
podem comprometer a continuidade de atividades essenciais e cuja contratacdo deva estender-se
por mais de um exercicio financeiro. O que é continuo para determinado 6rgéao ou entidade pode
ndo ser para outros. Sao exemplos de servicos de natureza continua: vigilancia, limpeza e
conservagdo, manutencéo elétrica, manutengéo de elevadores, manutencao de veiculos etc. Em
processo proprio, deve a Administracdo definir e justificar quais outros servicos continuos
necessita para desenvolver as atividades que lhe sao peculiares.” (TCU. Licitagbes e contratos:
orientacdes e jurisprudéncia do TCU/Tribunal de Contas da Unido. 4. ed. rev., atual. e ampl.
Brasilia: TCU, Secretaria Geral da Presidéncia; Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoracéo e Publicagbes, 2010, p. 772).

2.10. Atendimento a Portaria n° 3.523/1998, do Ministério da Saude e a LEI N° 13.589, DE
4 DE JANEIRO DE 2018 que dispde sobre a manutencdo de equipamentos de sistemas de
climatizacdo dos edificios de uso publico e coletivo que possuem ambientes de ar interior
climatizado artificialmente, que devem dispor de um Plano de Manutencdo, Operacéo e Controle —
PMOC dos respectivos sistemas de climatizacao, visando a eliminagdo ou minimizacéo de riscos a
saude dos ocupantes dos recintos.

2.11. O GRUPO 2 que corresponde aos 2 condicionadores de ar de precisdo da MARCA
LIEBERT CHALLENGER AIR COOLED DE 37.300 BTU/H do DATACENTER da UFAM
correspondem ao sistemas de climatizacdo para aplicacio em Data Centers 0s quais séo
especificados para climatizar cargas térmicas de calor sensivel (calor liberado por equipamentos).
Os equipamentos de ar condicionado utilizados em Data Centers sdo chamados de “equipamentos
de ar condicionado de precisdo” ou CRAC — Computer Room Air Conditioning e as principais
caracteristicas dos equipamentos de ar condicionado de precisdo estdo relacionados a uso
continuo 24h por dia, durante os 7 dias da semana de forma ininterrupta, precisao no controle de
temperatura e de controle de umidade (possuem reaquecimento e umidificacdo caso necessario),
alta capacidade de remoc¢do de calor sensivel, alta vazdo de ar, baixo ruido, baixo consumo,
capacidade de monitoragdo e comunicacgéo (interface de comunicacéo) e capacidade de trabalho

em grupo.
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2.12. A Manutencéo preventiva e corretiva do Ar condicionado de precisdo do Data Center
da UFAM tem uma importancia fundamental, devido principalmente a necessidade de
desligamento dos equipamentos do Data Center em caso de falha total no sistema de
climatizacdo. Com o desligamento dos equipamentos presentes no Data Center toda operacdo da
UFAM incluindo sites, sistemas de concurso, ouvidoria, rede e internet e outros servigos
disponibilizados pelo CTIC ficam inoperantes, pois dependem da disponibilidade imediata e
continua dos servidores e outros sistemas eletrénicos presentes no Data Center.A necessidade da
contratacdo se justifica de forma a garantir o pleno funcionamento dos equipamentos
condicionadores de ar do Data Center, permitindo a rapida re-operacionalizacdo de qualquer um
dos equipamentos de climatizagcdo de precisdo que venha a apresentar defeito. A futura
contratacdo tem por objetivo manter os condicionadores de ar em condi¢des de pleno
funcionamento e perfeito estado de conservagdo, com a prestacdo dos servicos de manutencéo
preventiva e corretiva. A contratacdo sugerida faz-se necessaria para garantir a continuidade, um
funcionamento eficiente, seguro e econémico para 0s equipamentos.

2.14. Condicionadores de Ar de precisdo do Data Center tem algumas peculiaridades que
os diferem das dos condicionadores comuns (de conforto), seus componentes sdo projetados para
operar em calor sensivel, ou seja em calor que é gerado por equipamentos eletrénicos
energizados evitando que sejam danificados ou desligados devido o aumento de temperatura.
Esses sistemas foram especificamente projetados para manter os niveis tanto de umidade,
temperatura de retorno e insuflacdo quanto a dissipacdo de calor através de ventiladores
controlados e compressores, conforme as especificagfes da norma ASHRAE, indo muito além da
simples climatizacdo do ambiente, pois fornece um gerenciamento e monitoramento térmico do
ambiente.

2.15. Projeta-se com a futura contratacdo, garantir a plena operacdo dos condicionadores
de ar de precisdo do Data Center, nas condi¢cdes adequadas de funcionamento, prevenindo falhas
e aumentando a vida util dos equipamentos do Data Center, em particular, dos discos rigidos e

componentes do sistema de armazenamento de informacgdes.

DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo, conforme apresentado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestacédo do servico de manutengdo preventiva e corretiva do sistema de climatizacéo
e refrigeracdo da UFAM para o cumprimento do plano de manutencdo, operacdo e controle
(PMOC).

3.2. Os equipamentos de climatizacdo e refrigeracdo serdo cadastrados e de forma
individualizada terdo suas fichas de manutencdo preventiva e corretivas com a finalidade de
mensurar os custos individualizados de cada equipamento e possibilitar analise da qualidade dos

servicos prestados pela empresa e/ou justificar a substituicdo das maquinas.

3.3. O modelo e caracteristica desta da contratacdo, consiste em garantir o adequado
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funcionamento dos equipamentos objeto da contratacdo, através elaboracao e aplicacdo rigorosa
do Plano de Manutencéo, Operacdo e Controle (PMOC), conforme determina a legislacdo em
vigor, com vista a reduzir os custos de manutencgédo corretiva, considerando que a CONTRATADA
execute na integralidade a manutengéo preventiva determinada, com o fornecimento dos insumos

necessarios.

3.4. Os servicos objeto dessa contratagdo possuem as seguintes caracteristicas:
3.4.1 Manutencdo preventiva: Consiste na execucdo de servicos, nos quais as
especificacdes, periodicidades e obrigatoriedades estdo dispostos Lei N° 13.589, de 4 de
janeiro de 2018, na Portaria n. 3.523/1998, do Ministério da Saude, Resolucdo 09 da Anvisa,
instru¢cdes dos manuais dos fabricantes e demais Normas técnicas vigentes, citadas neste
termo de referéncia, que em consiste realizar inspecdes, afericbes, medicdes, lavagem,
limpeza, lubrificacbes, deteccdo de falhas, ajustes e demais atividades peridédicas nos
equipamentos. Estes servicos terdo seus valores unitarios e deverdo ser especificados na
planilha de formacéo de preco do ANEXO I-A;
3.4.2 Manutengdo corretiva: Consiste na execucdo de servicos para restabelecer o
adequado funcionamento do equipamento quando for detectada alguma falha ou defeito em
pecas especificas, cuja quantidade e caracteristicas estdo pré-definidas e os valores para
execucao integral deverdo ser demonstrados em campo especifico da planilha de formacgéo
de preco do ANEXO I-A. Para este tipo de manutencdo, além de fornecer a mdo de obra,
materiais e equipamentos necessarios, a CONTRATADA devera fornecer a pega nova a ser
substituida, reparada ou rebobinada os outros elementos integrantes dos conjuntos, quando
couber.
3.4.2.1. Para os equipamentos de ar condicionado que constituem o Grupo 1, as
pecas a serem fornecidas, reparadas ou rebobinadas quando couber, sdo: os
compressores, motores ventiladores, placas eletrdnicas e contactoras.
3.4.2.2. Para as geladeiras, freezers e bebedouros, as pecas a ser fornecidas séo:
compressores, micro motor, capacitor, relé, protetor térmico, termostato, cogelador,
tubo capilar, filtro de gas, filtro de &gua, refil para filtro, filtro secador, cuba do
bebedouro, torneiras, resisténcia de degelo, gas refrigerante R22, gas refrigerante

R134, borracha para porta, placa eletrbnica, sensores, interruptores.

3.4.2.3. Para os equipamentos de ar condicionado que constituem o Grupo 2, as
pecas a serem fornecidas, reparadas ou rebobinadas quando couber, sdo: os
compressores, motores ventiladores, placas eletrdnicas e rolamentos do motor

ventilador.

3.4.3 Consertos: Consiste na execucdo de servicos quando forem detectadas a
necessidade de ajustes em equipamentos, reprogramacdes de dispositivos, eliminacdo de
mau-contato, além do fornecimento e substituicdo de pecas que ndo estdo contempladas na

tabela de formacéo de preco de manutencdo corretiva do ANEXO I-A, como: capacitores,
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4.

relés, tubos capilares, elementos de fixacdo, calcos, defletores, aletas, filtros, grelhas, partes
plasticas, fiacdes e conectores de interligacdo elétrica e de comando, transformadores,
sensores, tubulacbes e conexfes de PVC, tubulacbes de cobre, isolamento térmico de
tubulagdo frigorigena, fita vinilica, turbina, hélice, véalvulas, mangueiras, recargas de gas
refrigerante, serpentinas, e etc.
3.4.3.1. A demanda para execucdo dos servi¢cos e/ou substituicdo de pecas das quais
se refere o subitem anterior, poderdo ter origem durante a realizacdo dos
procedimentos de manutencdo preventiva, assim que for detectada a falha com a
necessidade de conserto dos equipamentos ou através da realizacdo de chamados de
emergéncia efetuadas pela CONTRANTANTE.
3.4.3.2. Os servicos denominados como conserto, conforme definido no subitem
3.4.3., deverdo ser executados na sua integralidade, sem gerar custo adicional a
CONTRATANTE, quer seja no fornecimento das pecas especificadas neste subitem,
utilizacdo de materiais especificos ou na disponibilizacdo da méo de obra para a
execucdo de servigos especificos para restabelecer o adequado funcionamento dos
equipamentos.
3.4.4 Os servicos de manutencdo corretiva foram dimensionadas, considerando o
fornecimento, substituicdo ou reparo de pecas de maior valor agregado, sendo que a
quantidade de servigos dessa natureza correspondem a no maximo 5% do quantitativo de cada
conjunto de equipamentos que constitui o parque de equipamentos da Universidade Federal do

Amazonas.
DA CLASSIFICAQAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEC}AO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de méo de obra de
dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma
eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do

aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

4.3. A prestacéo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinagéo direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1 A empresa deverd estar em consonancia com os termos do art. 28 da Lei n.°
8.666/93, devendo dispor de toda documentacao e registros exigidos pela legislagdo em vigor.
5.1.2 A empresa deverd estar em consonancia com os termos do art. 30 da Lei n.°
8.666/93, devendo dispor de:
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5.1.3 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente;
5.1.4 Quadro profissional técnico qualificado, para a realizac&o do objeto da contratacéo;
5.15 Atestar a comprovacéao da qualificacéo técnica profissional de cada um dos membros
da equipe que se responsabilizara pela prestacdo do servico;
5.1.6 Estar munida de todo o material necessario a execugao dos Servigos;
5.1.7 01(um) Engenheiro Mecénico devidamente habilitado e credenciado na entidade
profissional competente com comprovada experiéncia no ramo, através da apresentacdo da
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), o qual sera o responsavel técnico pela manutencao
corretiva e preventiva dos equipamentos.
5.1.8 A empresa devera estar em consonancia com os termos do art. 31 da Lei n.°
8.666/93, devendo:

5.1.8.1. Comprovar seu balango patrimonial através de demonstragdes contébeis,

bem como sua boa situacao financeira;

5.1.8.2. Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,

5.1.8.3. Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS);

5.1.8.4. Mé&o de obra qualificada para prestar os servicos em conformidade com a

legislacédo trabalhista e com a Convencéo Coletiva de Trabalho da categoria profissional,
5.1.8.5. Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF
5.1.9 Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de méo de obra
em regime de dedicacgéo exclusiva
5.1.10 A empresa devera ser credenciada nos 6rgédos ambientais competentes que vinculam
o trabalho com climatizacdo e refrigeracdo e executar as praticas de sustentabilidade
atendendo as legislagbes ambientais quanto ao descarte de materiais, gases de refrigeracédo e
pecas usadas, de forma a cumprir os padr6es de reducdo de residuos poluentes no meio
ambiente.
5.1.11 O contrato podera ser prorrogado além dos 12 meses, em funcdo da analise do
desempenho dos servicos executados que serdo mensurados pela qualidade do servico,
cumprimento da rotina de manutencdo de acordo com o PMOC e tempo de atendimento dos
servicos demandados via sistema de solicitacdo de servicos, podendo ter duragéo total de 60
meses, conforme previsto no artigo 57, 11, da Lei 8.666, de 1993.
5.1.12  Os servigos serdo fiscalizados por uma equipe composta de engenheiros mecéanicos
da Prefeitura do Campus Universitario com auxilio de fiscais setoriais das Unidades
Académicas e havera sempre que necessario, reunides para definir técnicas de manutencao e
tecnologias que possam otimizar a execu¢do dos servicos.
5.1.13 O tipo de solugdo de mercado a contratar, esta de acordo com o exigido pela Portaria
3.523/MS, que se refere ao plano de manutencdo, operacdo e controle (PMOC) e o

desenvolvido nos diversos oOrgdo Federais, Estaduais e Municipais, assim como em
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estabelecimentos de iniciativa privada conforme determina a Lei N° 13.589, de 4 de janeiro de
2018.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias para a

prestacéo do servico.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia.

VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalac@es do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado
para essa finalidade, lotado no Departamento de Manutencdo da Prefeitura do Campus
Universitario, bloco P, Setor Sul do Campus Universitario da UFAM, de segunda a sexta-feira, das
09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(092) 3305-4005, podendo sua realizagdo ser comprovada por:
6.1.1 a) Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 3.3 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou;
6.1.2 b) Declaracdo emitida pelo licitante de que conhece as condi¢bes locais para
execucado do objeto ou que realizou vistoria no local, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
6.2. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢fes
de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.
6.3. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigag@es objeto da licitagao.
6.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacéo do Edital, estendendo-
se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.
6.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitagéo para a realizacao da vistoria.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.1.1 A partir da data de assinatura do contrato, o PMOC (Plano de Manutencéo,
Operacao e Controle) devera ser implantado em um prazo maximo de 60 (sessenta) dias,

conforme a Portaria n°® 3.523/1998, do Ministério da Saude.
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7.1.2 O PMOC devera conter a todas as informagcdes conforme determina a legislacéo,
como a identificacdo do estabelecimento, a carga térmica e as atividades a serem
desenvolvidas, dentre outras, conforme periodicidades e rotinas contidas nos anexos I-B, I-C e
I-D deste Termo de Referéncia ou em documento similar da CONTRATADA, desde que as
atividades e periodicidades minimas atendam aquelas contidas na Portaria n® 3.523/1998

GM/MS, Resolucdo 09 da Anvisa e Normas Técnicas especificas.

7.1.3 O quantitativo de servicos foi mensurado em funcdo do nimero de equipamentos
instalados nas unidades académicas da Universidade Federal do Amazonas e as rotinas
previstas foram definidas a partir das leis, regulamentacdes e normas vigentes, de modo que,
0s servicos sdo compostos de manutengdes preventivas unitarias por equipamento, que se

subdividem em mensais e semestrais, manutenc¢des corretivas e consertos.

7.1.4 Os servicos de manutencdo preventiva terdo formulario préprio com descricdo dos
locais e dados do equipamento instalado, com campo para assinatura do servidor do recinto e
assinatura do fiscal técnico.

7.1.5 A ficha de manutencdo preventiva de cada equipamento deverd ser frente e verso
contendo de um lado as manutengbes preventivas realizadas durante o ano e do outro as

corretivas realizadas.

7.1.6 A CONTRATADA devera executar mensalmente todas as preventivas programadas e
solicitar de cada responsavel da sala ou da Fiscalizacdo que ateste o servigo e as corretivas,
conforme a demanda. Todo servigo que executado fora do expediente devera ser autorizado

pela Fiscalizag&o e/ou representante da unidade.

7.1.7 Para o GRUPO 02, os servigcos preventivos seguirdo a mesma rotina em relacéo ao
horario de execucdo dos servicos do GRUPO 01, exceto quando se tratar de manutencéo
corretiva ou conserto, que devera ser diagnosticada e realizada em qualquer dia da semana e
em qualquer horario em funcdo da essencialidade de funcionamento do equipamento para
manter o pleno funcionamento do DATACENTER da UFAM, quando se tratar de possibilitar a
climatizacdo dentro dos padrdes de funcionamento do equipamento de processamento de

dados.

7.1.8 Durante as inspe¢fes de manutencdo preventiva ou na ocorréncia de problemas
detectados rotineiramente pela fiscalizacdo, poderdo ocorrer necessidades de execucdo de

servicos de conserto.

7.1.8.1. Diante dessa condi¢cdo, a CONTRATADA deverd efetuar o reparo devido para
restabelecer o adequado funcionamento do equipamento, fornecendo além da peca de
reposicdo, a mao de obra, os materiais, equipamentos, sem custo adicional para a
CONTRATANTE, exceto quando for identificada a necessidade de manutengé&o corretiva

com a substituicdo ou reparo dos motores ventiladores, compressores, placas
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eletrbnicas e contactoras, cujos valores deverdo estar contemplados no campo
especifico da planilha de formacéo de precos do ANEXO I-A.

7.1.8.2. Nessa condicdo eventual, as pecas que poderdo ser fornecidas para o
conserto dos condicionadores de ar sem custos adicionais para a CONTRATANTE,
serdo no minimo os: capacitores, relés, tubos capilares, elementos de fixacdo, calgos,
defletores, aletas, filtros, grelhas, partes plasticas, fiagdes e conectores de interligacéo
elétrica e de comando, transformadores, sensores, tubulacdes e conexdes de PVC,
tubulacdes de cobre, isolamento térmico de tubulacao frigorigena, fita vinilica, turbina,

hélice, valvulas, mangueiras, recargas de gas refrigerante, serpentinas, e etc.

7.1.9 Entende-se por servico corretivo e de conserto, aquele realizado com o objetivo de
retificar ou substituir pecas e/ou componentes que apresentarem defeitos no sistema de
climatizacéo e refrigeracdo, de forma a normalizar o pleno funcionamento dos equipamentos,
seja na instalagdo de bandejas e tubo de PVC para coleta do condensado de condicionadores
de ar tipo janela e split.

7.1.10 Os servicos de manutencdo corretiva referente ao GRUPO 1, eventuais ou
emergenciais, serdo demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem
indispensaveis, por se tratar de trabalhos necessarios e suficientes para a imediata corre¢éo de
defeitos e anormalidades nos equipamentos objeto deste termo de referéncia, a fim de que seja
retomada sua utilizacdo de forma segura, eficiente e econdmica, devendo ser

preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no horario das 08 as 18 horas.

7.1.11 Os servicos de manutencdes corretivas ou de consertos, quando couber, serdo
informados a CONTRATADA pelo fiscal do contrato mediante O.S (Ordem de Servigo) emitida

pela plataforma digital.

7.1.11.1. A CONTRATADA nao poderd realizar qualquer intervencdo de manutencgéo
corretiva, cuja descricdo esteja contemplada na planilha dos Grupos 1 e 2, sem a

emissao O.S correspondente ao servi¢o a ser realizado.

7.1.11.2. A CONTRATADA receberd acesso a plataforma digital a qual se refere o
subitem anterior, nos moédulos que o permita realizar 0 acompanhamento e auxiliar aos

servicos demandados.

7.1.11.3. O uso da plataforma digital sera disponibilizado a CONTRATADA de maneira
gratuita, sem custo adicional, sem gerar qualquer 6nus financeiro no que diz respeito ao
Seu acesso, seja na aquisicdo de software ou assinatura, cabendo tdo somente a esta,
possuir os equipamentos de informatica tais como: computador e seus periféricos, além
de disponibilizar o acesso a internet aqueles que internamente gerenciam 0s seus

Servigos.

41



7.1.12 A ordem de servico (O.S) que nao caracterizar defeito do equipamento ndo podera
gerar custo para a CONTRATANTE.

7.1.13 Os servicos de manutencdo corretiva consistem ainda, no fornecimento da peca
nova, original e compativel com as especificagdes técnicas, sujeitos ao exame e a aprovagao
da fiscalizag&o, incluindo o servico de instalacdo completa, com o uso dos materiais e
equipamentos necessarios para restabelecer o funcionamento do equipamento dentro as

condicdes adequadas.

7.1.14 Os aparelhos que necessitarem de remocédo da unidade jurisdicionada deverao ter
suas caracteristicas anotadas em formulario apropriado da empresa em duas vias e assinada

pelo responsavel do setor autorizando a saida do equipamento.

7.1.14.1. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um exame
detalhado de cada aparelho que necessite ser retirado e/ou removido, sendo que
deverdo ser considerados aspectos importantes do estado dos aparelhos, suportes e 0s

métodos utilizados na instalacéo.

7.1.14.2. Os servicos de retiradas e remocdes serdo executados adotando-se as
normas de seguranga previstas na legislacdo em vigor, de forma a evitar danos a
terceiros, aos equipamentos, aos bens da CONTRATANTE e a garantir a seguranca de

seus funcionarios.

7.1.15 No caso de demandas de servicos de manutengcdo corretiva ou conserto,
relacionadas ao GRUPO 1, para a solucdo de anormalidades eventuais, a CONTRATADA
devera, apos a comunicacdo da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos corretivos ou de

consertos no prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas.

7.1.16 Os servicos de manutencdo corretiva do compressor, incluem a instalacdo de
compressor novo e original com os demais servigcos necessarios que referem-se a limpeza do
sistema, soldagem, realizagdo de vacuo no sistema frigorigeno e carga completa de géas

refrigerante conforme fabricante e padrfes técnicos.

7.1.17 As pegas, componentes e materiais substituidos sdo de propriedade da
CONTRATANTE, devendo, por ocasido do término dos respectivos trabalhos, serem entregues
pela CONTRATADA a Fiscalizagéo.

7.1.18 Em casos especificos, em que as pecas necessdrias para a manutencdo, nado
estejam disponiveis no mercado e/ou que a sua fabricacdo dependa de servigos de terceiros, €
dessa maneira ndo possam ser fornecidas dentro do prazo estabelecido neste termo de
referencia, CONTRATADA devera informar por escrito ao CONTRATANTE o caso um novo

prazo para execug¢édo do servigo.
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7.1.19 A CONTRATADA devera ainda, reparar ou corrigir, por sua conta, no todo ou em
parte, o condicionador de ar, freezers e geladeiras da CONTRATANTE, em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da ma execucdo de servico ou de emprego de
materiais inapropriados ou com defeito;

7.1.20 A CONTRATADA devera divulgar os procedimentos e resultados das atividades de
manuten¢do, operagdo e controle em relatérios mensais com anélise contendo o numero de

manutencdes preventivas, corretivas e consertos executados mensalmente.

7.1.21 A estocagem de equipamento, ferramentas e material da CONTRATADA nas
dependéncias da CONTRATANTE sera permitida somente pelo tempo que durar 0 servico
executado. Tdo logo este seja concluido, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
expensas, a retirada dos remanescentes. Caso haja local disponivel para guardar do material
na Instituicdo, a CONTRATANTE autorizara a permanéncia do material.

7.1.22 O transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficard a cargo da
CONTRATADA. O transporte de ferramentas e equipamentos devera ser realizado com

seguranca e em carrinho com pneus de borracha.

7.1.23 Os funcionarios deverdo possuir além da capacidade técnica comprovada em

manutenc¢do de equipamentos de climatizagdo e refrigeracdo, o curso de NR 35 atualizado.

7.1.24 As vias de acesso internas e externas ndo poderdo ser bloqueadas por
equipamentos, materiais, instalagbes ou assemelhados da CONTRATADA de forma a néo
prejudicar o desenvolvimento dos servicos de outros contratados que acaso poderdo estar

prestando servico concomitantemente.

7.1.25 Se julgar necessario, a Fiscaliza¢do podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de informacdes, por escrito, do local de origem dos materiais de reposicdo ou de certificado de

ensaios que comprovem a qualidade destes.

7.1.26 A garantia dos servigos corretivos e de conserto serd de 90 (noventa) dias contados a

partir do aceite da Fiscalizac&o.
7.1.27 A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da &rea ao término dos servicos.

7.2. A execucgdo dos servicos serd iniciada a partir da data de assinatura do contrato.

8. DESCRICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E
CONSERTO

8.1. Os servigcos devem ser prestados em estrita observancia o Plano de Manutencdo Operacéo e
Controle (PMOC) a ser elaborado pela CONTRATADA, as normas vigentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da portaria 3.523/98 — Ministério da Saude, da Resolucéo
n° 9/2003 da ANVISA e pela Lei 13.589/2018.

8.2. PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA
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8.2.1 Remover e limpar a frente plastica, com verificagdo do seu estado de conservacao;
8.2.2 Verificar a operacdo de drenagem de agua da bandeja, a inclinagao e desobstrucao
do dreno;

8.2.3 Verificar os filtros de ar e eliminar as sujeiras;

8.2.4 Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

8.2.5 Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma
de poliuretano) utilizando os meios e substancias mais adequados, como exemplo: por
imersdo em solucdo de agua morna e sabdo neutro, enxaguando-o em agua corrente e
secando-o0 bastante antes de recoloca-lo no aparelho;

8.2.6 Limpar com escova a parte frontal do evaporador e condensador;

8.2.7 Lubrificar as partes necessarias;

8.2.8 Verificar termostato, tomada, cabos elétricos, chave seletora, capacitores de fase
eletrolitico e outros componentes elétricos;

8.2.9 Verificar ruidos e vibragbes anormais, procedendo aos ajustes e correcdes
necessarios;

8.2.10 Inspecionar todo o sistema para averiguar e sanar quaisquer irregularidades, medindo
voltagem, amperagem, temperatura e efetuando leitura da corrente e tensdo de todo sistema
elétrico;

8.2.11 Remover chassis e lavar externamente o evaporador e o condensador;

8.2.12  Verificar e eliminar sujeiras, danos, ferrugens e corrosées na moldura da serpentina e
da bandeja e aplicar produtos anticorrosivos, antiferrugem ou pintura, se necessario;

8.2.13 Lavar bandejas e serpentinas com remocéao de biofilme (lodo), sem uso de produtos
desengraxantes e corrosivos;

8.2.14 Limpar adequadamente o gabinete do condicionador;

8.2.15 Limpar e lubrificar as buchas, mancais e eixo do motor do ventilador;

8.2.16  Verificar o estado de conservacao do isolamento termo acustico (se esta preservado
e contém bolor);

8.2.17 Aplicar produto de acdo antimicrobiana, antibacteriana e alto poder de eficiéncia
contra todo tipo de microrganismos (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas e
virus);

8.2.18 Verificar a vedacao dos painéis de fechamento do gabinete;

8.2.19 Inspecdo do balanceamento da ventilagdo e chassis, rolamentos, oscilacdes
excessivas e vibracoes;

8.2.20 Limpar hélice do ventilador, serpentinas do evaporador e condensador;

8.2.21 Verificar suportes e fixacdes do gabinete;

8.2.22 Manutencao geral da unidade condensadora no caso de Split’s, inclusive com banho
de vaselina industrial;

8.2.23  Lubrificacdo dos eixos dos motores elétricos e banho de vaselina industrial nas partes

ferrosas;
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8.2.24  Executar lavagem do chassi e gabinete;
8.2.25 Proceder a completa limpeza dos condensadores e evaporadores com lavagem do
sistema de aletamento e tubos com a utilizacdo de produto quimico decapante, de forma a
eliminar a oxidacao superficial das aletas e serpentinas;
8.2.26  Inspecionar todas as tubulac¢des do circuito frigorigeno;
8.2.27  Lubrificar partes méveis do equipamento;
8.2.28 Reapertar os parafusos de fixacao da hélice, turbina e paredes separadoras;
8.2.29  Operar e conferir seqiiéncia de comando elétrico do condicionador.
8.2.30 Durante a realizacdo das rotinas de manutencdo preventiva, caso seja detectada
alguma peca defeituosa ou que através de sua analise indique falha potencial, a mesma devera
ser fornecida e substituida, nas condi¢cdes estabelecidas neste termo de referéncia.
8.2.30.1. Na ocorréncia da situacdo, que trata o subitem anterior, a CONTRADADA
deverd identificar a peca defeituosa, caso a mesma esteja contemplada na planilha de
formacado de preco do ANEXO I-A, deverd ser comunicado o fato ao fiscal do contrato,
para que este efetue os procedimentos administrativos para tratamento da ocorréncia.
8.2.31 Além das rotinas normais estabelecidas, a empresa devera disponibilizar pronto
atendimento, disponibilizando a mao de obra necessaria para atender aos chamados
emergenciais da UFAM para manutencao corretiva, reparo ou conserto dos equipamentos.
8.2.32 O tempo para atendimento pela CONTRATADA, que versa o subitem anterior, devera
ser no maximo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. PARA OS SERVICOS DE MANUTENQAO CORRETIVA E CONSERTO
8.3.1 Reparar todos e quaisquer defeitos, falhas ou irregularidades detectadas, a fim de
restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos, bem como o fornecimento e a
substituicdo de pecas com desgaste, defeituosas ou faltantes;
8.3.2 Realizar as revisbes e reparos conforme especificado pelos fabricantes dos
componentes integrantes do equipamento, quando ocorrer qualquer parada subita que impeca
o funcionamento e operacao;
8.3.3 Executar, sempre que houver necessidade, a manutencdo corretiva, 0s reparos e
consertos para restaurar o perfeito funcionamento, através da resolugcdo de quaisquer
problemas de operacéo, funcionamento, programacéo e manutencao;
8.3.4 Os servicos de manutengdo corretiva serdo realizados sob demanda, e sua
execucao deverd ser autorizada pela fiscalizagdo através da respectiva ordem de servigo;
8.3.5 Os horarios de execuc¢do dos servigos serdo de 08h00min as 18h00min de segunda a
sexta-feira, podendo ser estendido, inclusive aos finais de semana, caso a parada dos
equipamentos estiverem causando transtornos aos servidores ou prejudicando o
funcionamento daguela unidade visando sanar os defeitos apresentados;
8.3.6 Na necessidade de execucédo de servicos de conserto com fornecimento de pegas
e materiais, estes deverdo ser executados na sua integralidade (fornecimento de pecas,

materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra) sem custo adicional a
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CONTRATANTE, quer seja na aplicacdo de materiais auxiliares e lubrificantes especiais, quer
na substituicdo de quaisquer equipamentos, componentes e pecas.

8.3.7 Os servigos de manutengdo corretiva previstos e que incorrerdo em custos a
CONTRATANTE, serdo aqueles cujos valores estardo precificados, descritos e pré-
estabelecidos na proposta do licitante;

8.3.8 Todas as pecas a serem empregadas nos servicos deveréo ser originais, novas, sem
uso e estarem de acordo com as especificacdes técnicas;

8.3.9 No caso de falta de pecas genuinas e na impossibilidade da CONTRATADA adquiri-
las em curto prazo, podera excepcionalmente, serem utilizadas outras similares que possam
ser adaptadas em perfeitas condigbes no equipamento em questdo, desde que haja prévia
autorizacdo pelo CONTRATANTE;

8.3.10 Seré&o consideradas pegas similares as ndo oriundas do fabricante, mas que sejam
iguais ou superiores em qualidade de material constituinte, processo de fabricagéo,
desempenho e durabilidade;

8.3.11 Poderao ser recusados quaisquer servigos, pecas, materiais ou acessorios que nao
satisfagam as condi¢fes contratuais, normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e demais legisla¢gbes vigentes ou que ndo atendam ao padrédo de qualidade
desejavel e estabelecido;

8.3.12 Mobilizar para a execucdo dos servicos, o numero suficiente de pessoal técnico
especializado, com ferramental e equipamentos auxiliares, a fim de proporcionar a execucéo
dos trabalhos no nivel de qualidade especificado;

8.3.13 Caso haja necessidade de retirada de equipamentos ou de componentes dos
sistemas para realizacdo da manutencgédo corretiva na oficina da CONTRATADA, o fato devera
ser comunicado a fiscalizagdo para autorizagdo da saida do material, sendo que sao de
responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas decorrentes de transporte e remogao
de equipamentos quando necessario para conserto na sede de sua oficina, assim como devera
se responsabilizar pela conservagdo dos equipamentos a serem transportados e recuperados
garantindo a sua integridade;

8.3.14 A CONTRATADA devera executar limpeza nos locais atingidos pelos servicos de
manutengédo, ndo permitindo que figuem residuos de sujeiras, inclusive de 6leos lubrificantes
dos equipamentos, bem como efetuar a remocdo de pecas danificadas que estiverem nas
casas de maquinas ou abrigo dos equipamentos;

8.3.15 A direcdo técnica dos servicos contratados cabe exclusivamente a CONTRATADA,
gue se obriga a obedecer aos procedimentos de trabalhos por si elaborados em comum acordo
com a fiscalizacao, respondendo por quaisquer dnus ou impericia;

8.3.16 Nos casos em que a execucao do servico de reativacdo do equipamento, exigir o
fornecimento de materiais ndo disponiveis no estoque da CONTRATADA ou no mercado local,
a mesma devera providenciar a aquisi¢do da(s) peca(s) no prazo maximo de 02 (dois) dias
Uteis a contar da data da emissdo da respectiva ordem de servico emitida pela
CONTRATANTE;
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8.3.17 Caso a CONTRATADA ndo possa fornecer a(s) peca(s) no prazo estipulado no
subitem anterior, a mesma devera justificar por escrito a ocorréncia do fato excepcional ou
imprevisivel de sorte a subsidiar o fiscal do contrato na analise da ocorréncia;

8.3.18 A CONTRATADA devera garantir o funcionamento dos equipamentos de forma a
atender as necessidades da Universidade Federal do Amazonas, implicando em
descumprimento contratual a paralisagéo superior a 02 (dois) dias Uteis, sem justificativa aceita
pela fiscalizacao, ficando a empresa, apds este prazo, sujeita as sancdes pertinentes;

8.3.19 A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos e
respondera por quaisquer danos causados as dependéncias e aos equipamentos da UFAM,
quando evidenciada a culpa, por acdo ou omissdo de seus empregados ou prestadores de
servicos, e ainda por deficiéncia ou negligéncia na execucdo das tarefas, bem como
decorrentes da qualidade dos materiais empregados.

8.3.20 A CONTRATADA responderd por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus
empregados, quando em servigco nas dependéncias dos prédios da Universidade Federal do
Amazonas - UFAM,;

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
9.1. A gestdo do contrato e fiscalizagcdo técnica sera realizada pelos engenheiros mecanicos
lotados na Prefeitura do Campus Universitario da UFAM com auxilio de fiscais setoriais das
Unidades Académicas conforme necessidade.
9.2. Os mecanismos de comunicagdo entre a UFAM e a CONTRATADA serd o e-mail, utilizado
preferencialmente os oficios e notifica¢des.
9.3. Para execugdo de servigos, sera realizado o chamado via sistema informatizado de
manutencdo utilizado pela Prefeitura do Campus Universitario da UFAM, com a finalidade de
registrar a demanda, tempo de atendimento e custos de manutencdo com a respectiva Ordem de
Servigo (O.S).
9.4. Chamadas telefénicas ndo serdo consideradas para fins de decisdes administrativas sobre a
execucao contratual.
9.5. A afericdo dos servigos sera realizada pelo fiscal técnico mediante cumprimento das rotinas
de manutencdo preventiva dos equipamentos estabelecidos pelo PMOC implantando, cujas
atividades minimas estéo antecipadamente dimensionadas e descritas nos Anexos I-B, I-C e I-D.
9.6. O recebimento provisorio serad realizado pelo Fiscal Técnico, através de relatério e em
consonancia com suas atribui¢cdes, contendo registro, analise e conclusao acerca das ocorréncias
verificadas na execuc¢ao do contrato.
9.6.1 O relatério devera ser encaminhado ao Gestor do Contrato apds a execucdo dos
servigos, juntamente com o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) para analise e
aprovacao definitiva.
9.7. Os servicos serdo recebidos de forma definitiva somente apo6s periodo de 10 dias de
funcionamento do equipamento sem que seja constatada qualquer disfungcdo do conjunto ou da

peca instalada.
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9.8. A produtividade esta relacionada com os servicos de manutencdo preventiva a serem
executados de acordo com as rotinas e periodicidades minimas, definidas nos Anexos I-B, I-C e I-
D.

9.9. As ocorréncias acerca da execucdo contratual serdo registradas durante toda a vigéncia da
prestacao dos servicos, cabendo ao gestor e aos fiscais a adogdo de providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais.

9.10. O recebimento definitivo sera realizado pelo Gestor do Contrato, que analisara o
relatério da fiscalizacdo e o IMR, solicitando as correcBes necessarias a CONTRATADA, se
necessario, e comunicando-a para que emita nota fiscal/fatura com o valor exato dimensionado

pela fiscalizagéo

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10.2. A CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos necessarios para
medir o rendimento e parametros de funcionamento dos equipamentos de climatizacdo e
refrigeracdo em quantidade que atenda ao quantitativo de manutengdes preventivas e corretivas a
serem executadas mensalmente.

10.3. Os equipamentos dever&o possibilitar executar medicbes referentes a corrente
elétrica, tensdo, temperatura, pressdo de gés dentre outros para realizar os servicos de

manutenc¢édo preventiva e corretiva descritos neste Termo de Referéncia.

10.4. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
10.4.1 A CONTRATADA devera registrar, no prazo maximo de 07 (sete) dias da assinatura
do contrato, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente, a devida Anotacéo
de Responsabilidade Técnica/ART pelos servicos objeto das presentes especificagBes, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) em sua habilitagédo técnica.
10.4.2  Os servicos a serem executados no GRUPO 2, possuem particularidades em relagcao
ao GRUPO 1, visto que os equipamentos de climatizacdo de precisdo do DATACENTER néo
podem ficar inoperantes em fungédo das condi¢cdes de funcionamento dos processadores do
CETIC. Sendo assim, a manutencdo deve atender a qualquer momento do dia, conforme
chamado de manutencgéo corretiva da Unidade Académica, incluindo sabados, domingos e
feriados.
10.4.3 O servigos preventivos do GRUPO 1 e 2 serao realizados com reposi¢cao de pecas,
exceto os compressores, motores ventiladores, placas eletrdnicas e contactoras, apresentados
nas planilhas de custo de manutencéo corretiva.
10.4.4 A previsdo das quantidades de pegas de reposi¢do especificas, a serem fornecidas
pela CONTRATADA para execu¢do das manutengfes corretivas, que compdem 0S Servicos
descritos nas planilhas de formacdo de precos do ANEXO I-A dos Grupos 1 e 2, estédo

relacionadas como segue:
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GRUPO 1

PECAS PARA CONDICIONADORES DE AR

IT DESCRICAO QUANTIDADE
01 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 7.000 BTU/h 16
02 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 9.000 BTU/h 4
03 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 10.000 BTU/h 4
04 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 12.000 BTU/h 2
05 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 15.000 BTU/h 1
06 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 18.000 BTU/h 4
07 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 19.000 BTU/h 8
08 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 21.000 BTU/h 10
09 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 22.000 BTU/h 1
10 | Compressor para ar condicionado do tipo ACJ de 30.000 BTU/h 5
11 | Motor ventilador para ar condicionado do tipo ACJ de 7.500 a 19.000 BTU/h 18
12 | Motor ventilador para ar condicionado do tipo ACJ de 21.000 a 30.000 BTU/h 5
13 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 7.000 BTU/h

14 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 9.000 BTU/h 10
15 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 12.000 BTU/h 23
16 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 18.000 BTU/h 18
17 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 22.000 BTU/h 8
18 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 24.000 BTU/h 45
19 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 30.000 BTU/h 25
20 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 36.000 BTU/h 12
21 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 40.000 BTU/h 2
22 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 48.000 BTU/h 10
23 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 60.000 BTU/h 12
24 | Compressor para ar condicionado do tipo Split de 80.000 BTU/h 2
25 | Placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 9.000 a 12.000 BTU/h 25
26 | Placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 18.000 a 24.000 BTU/h 50
27 | Placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 30.000 BTU/h 16
28 | Placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 36.000 a 60.000 BTU/h 16
29 | Placa eletrbénica (unidade evaporadora) para Split 80.000 BTU/h 4
30 | Placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 9.000 a 12.000 BTU/h 25
31 | Placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 18.000 a 24.000 BTU/h 50
32 | Placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 30.000 BTU/h 16
33 | Placa eletrdnica (unidade condensadora) para Split 36.000 a 60.000 BTU/h 16
34 | Placa eletrdnica (unidade condensadora) para Split 80.000 BTU/h 2
35 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 9.000 BTU/h 8
36 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 12.000 BTU/h 17
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37 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 18.000 BTU/h 14
38 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 22.000 a 24.000 BTU/h 40
39 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 30.000 BTU/h 17
40 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 36.000 BTU/h 6
41 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 48.000 BTU/h 6
42 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 60.000 BTU/h 7
43 | Motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 80.000 BTU/h 2
44 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 9.000 BTU/h 8
45 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 12.000 BTU/h 17
46 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 18.000 BTU/h 14
47 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 22.000 a 24.000 BTU/h 40
48 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 30.000 BTU/h 17
49 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 36.000 BTU/h

50 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 48.000 BTU/h 6
51 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 60.000 BTU/h 7
52 | Motor ventilador (unidade condensadora) para Split 80.000 BTU/h 2
53 | Contactora para Split 18.000 a 22.000 BTU/h 35
54 | Contactora para Split 24.000 a 36.000 BTU/h 115
55 | Contactora para Split 48.000 a 60.000 BTU/h 24
56 | Contactora para Split 80.000 BTU/h 2
PECAS PARA GELADEIRA, FREEZER E BEBEDOURQOS

IT | DESCRICAO QUANTIDADE
57 | Compressor 1/10 para geladeira, freezer e bebedouro 15
58 | Compressor 1/8 para geladeira, freezer e bebedouro 15
59 | Compressor 1/6 para geladeira, freezer e bebedouro 10
60 | Compressor 1/5 para geladeira, freezer e bebedouro 10
61 | Compressor 1/4 para geladeira, freezer e bebedouro 10
62 | Compressor 1/3 para geladeira, freezer e bebedouro 10
63 | Micro motor para geladeira, freezer e bebedouro 15
64 | Capacitor para geladeira, freezer e bebedouro 40
65 | Relé para geladeira, freezer e bebedouro 40
66 | Protetor térmico para geladeira, freezer e bebedouro 40
67 | Termostato para geladeira, freezer e bebedouro 25
68 | Congelador para geladeira, freezer e bebedouro 8
69 | Tubo capilar para geladeira, freezer e bebedouro 30
70 | Filtro de gés para geladeira, freezer e bebedouro 30
71 | Filtro de 4gua para geladeira, freezer e bebedouro 15
72 | Refil para filtro para geladeira, freezer e bebedouro 15
73 | Filtro secador para geladeira, freezer e bebedouro 20
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74 | Cuba do bebedouro para geladeira, freezer e bebedouro 5
75 | Torneira jalo para geladeira, freezer e bebedouro 15
76 | Torneira copo para geladeira, freezer e bebedouro 15
77 | Torneira para bebedouro industrial para geladeira, freezer e bebedouro 60
78 | Resisténcia de degelo para geladeira, freezer e bebedouro 30
79 | Carga completa de gas R22 para geladeira, freezer e bebedouro 40
80 | Carga completa de gas R134 para geladeira, freezer e bebedouro 40
81 | Borracha da porta para geladeira, freezer e bebedouro 20
82 | Borracha da porta do congelador para geladeira, freezer e bebedouro 20
83 | Placa eletrénica para geladeira, freezer e bebedouro 25
84 | Sensor para geladeira, freezer e bebedouro 25
85 | Interruptor para geladeira, freezer e bebedouro 10
GRUPO 2

PECAS PARA CONDICIONADORES DE AR DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED

IT DESCRICAO QUANTIDADE
01 | Motor compressor de 37.300 BTU/h 2
02 | Rolamento do motor ventilador da unidade evaporadora 4
03 | Rolamento do motor ventilador da unidade condensadora 4
04 | Motor ventilador da unidade evaporadora 2
05 | Motor ventilador da unidade condensadora 2
06 | Placa eletronica central 2

10.4.4.1. As pecas listadas no subitem anterior, consistem naquelas cujo, o valor

agregado é elevado e que diante do histérico de defeitos registrados, tem menor

incidéncia de ocorréncia.

10.4.5 Além da previsao do fornecimento e instalagdo das pec¢as descritas nas tabelas do

subitem 10.4.4, a CONTRADADA devera apresentar os valores dos servigos especificos de

manutencdo corretiva dos servicos de retirada, conserto e reinstalagcdo nas pecas abaixo

relacionadas, incluindo seus valores nos campos especificos da planilha de formagé&o de preco

do ANEXO I-A:
GRUPO 1
SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA PARA CONDICIONADORES DE AR
IT DESCRICAO QUANTIDADE
01 | Rebobinamento do motor ventilador para ACJ de 7.000 a 19.000 BTU/h 18
02 | Rebobinamento do motor ventilador para ACJ de 21.000 a 30.000 BTU/h 5
03 | Reparo da placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 9.000 a 12.000 BTU/h 75
04 | Reparo da placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 18.000 a 24.000 BTU/h 150
05 | Reparo da placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 30.000 BTU/h 48
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06 | Reparo da placa eletrénica (unidade evaporadora) para Split 36.000 a 60.000 BTU/h 48

07 | Reparo da placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 9.000 a 12.000 BTU/h 75

08 | Reparo da placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 18.000 a 24.000 150
BTU/h

09 | Reparo da placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 30.000 BTU/h 48

10 | Reparo da placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 36.000 a 60.000 48
BTU/h

11 | Reparo da placa eletrénica (unidade condensadora) para Split 80.000 BTU/h 2

12 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 9.000 BTU/h 15

13 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 12.000 BTU/h 34

14 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 18.000 BTU/h 27

15 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 22.000 a 79
24.000 BTU/h

16 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 30.000 BTU/h 33

17 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 36.000 BTU/h 11

18 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 48.000 BTU/h 11

19 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 60.000 BTU/h 13

20 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade evaporadora) para Split 80.000 BTU/h 2

21 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 9.000 BTU/h 15

22 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 12.000 34
BTU/h

23 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 18.000 27
BTU/h

24 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 24.000 79
BTU/h

25 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 30.000 33
BTU/h

26 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 36.000 11
BTU/h

27 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 48.000 11
BTU/h

28 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 60.000 13
BTU/h

29 | Rebobinamento do motor ventilador (unidade condensadora) para Split 80.000 2
BTU/h

GRUPO 2

SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA PARA CONDICIONADORES DE AR

IT | DESCRICAO QUANTIDADE

01 | Rebobinamento do motor ventilador da unidade evaporadora 4

02 | Rebobinamento do motor ventilador da unidade condensadora 2

03 | Reparo da placa eletrdnica central 2

10.4.6  Na condicdo especifica apresentada no subitem 7.1.12, a CONTRADADA fornecera
pecas de reposicdo quando necessario, como: capacitores, relés, tubos capilares, elementos
de fixagcdo, calcos, defletores, aletas, filtros, grelhas, partes plasticas, fiagcbes e conectores de

interligagéo elétrica e de comando, transformadores, sensores, tubulagbes e conexdes de PVC,
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tubulacdes de cobre, isolamento térmico de tubulacdo frigorigena, fita vinilica, turbina, hélice,

valvulas, mangueiras, recargas de gas refrigerante, serpentinas, e etc.
10.4.6.1. As pecas listadas no subitem anterior, consistem naquelas que tem o menor
valor agregado, considerando tanto as valores da sua aquisicdo quanto nha sua
substituicao;
10.4.6.2. A rigorosa execugdo da manutengdo preventiva, de acordo com o PMOC, a
ser executada pela CONTRATADA tem como objetivo evitar a parada subita dos
equipamentos, preverem irregularidades no seu rendimento, realizar os reparos
necessarios e principalmente manter as condicdes ideais de funcionamento para que
seja minimizada a incidéncia de falhas pela auséncia de manutenc¢éo;

10.4.7 O quantitativo de maquinas, capacidades de climatizacdo e a localizacdo destas,

estdo apresentadas nas tabelas abaixo:

QUANTIDADE
LOCAL AR CONDICIONADO TIPO JANELA (BTU/H) ;
s|g|8|8|8|8|8|8|8|8|8|5
FACULDADE DE EDUCAGAO  FISICA/FEFF | g4 | . B Lol 18] - 2 | - - | o1 | aa
(BLOCOS A, B, C E IDOSO FELIZ)
CAM/CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR | _ o | - ol - o1l - Lot oa
(BLOCOS M, G)
FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS/FCA
(BLOCOS J, U, V, Z, GRANJA, LABORATORIO DE
CLIMATIZACAO, PROJETO PIATAN, SEMENTES| 01 | - | 01 | 02 | - |06 | - | 05 | - - | 03| 18
NATIVAS, VIVEIRO, POS-BIOAGRO, PREDIOS 01 E
02).
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/ICB
(BLOCOS C, E, D, F, H, PROJETO SAUIM DE
COLEIRA, POS-BIOAGRO, BLOCO DE SALAS DE| 07 | - - | o7 | - - - - |02 | - | 03] 19
AULA - PAULO BUHRNHEIM, LABORATORIO DE
ANATOMIA, BIOTERIO)
BIBLIOTECA (SETOR NORTE E SUL, CENTRAL). - - - 0101 | 01 - - - - - 03
FACULDADE DE TECNOLOGIA/FT (AUDITORIO,
ADMINISTRACAO, PAVILHOES RIO PURUS, TEFE,
JAPURA, RIO MADEIRA, RIO NHAMUNDA,
JURUA, TAPAUA, CANUMA, RIO ARUPUANA, | 134 | - | 07 | 01 | - 11 | 30 | 56 | - - 02 | 24
RIO XINGU E TROMBETAS, BLOCO CETELI,
PREDIO CETELI, SALAS DE AULA , POS
GRADUACAO, GEOTECNIA).
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INSTITUTO  DE  CIENCIAS  EXATAS/ICE
(DEPARTAMENTOS DE QUIMICA, CIENCIAS DA
COMPUTACAO, PREDIO DO ICOMP, FISICA,
GEOCIENCIAS, MATEMATICA E ESTATISTICA,
LAB. COMPUTAGAO CIENTIFICA E SALAS DE

AULA)

163

48

07

51

36

03

308

FACULDADE DE  ESTUDOS  SOCIAIS/FES
(AUDITORIO, ADMINISTRACAO E SALAS DE

AULA)

10

10

20

ESCOLA DE ENFERMAGEM/EEM

FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS/FCF
E CEPLAM

FACULDADE DE MEDICINA/FM

03

02

03

08

FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAO

01

05

03

09

BLOCO P - PREFEITURA, BLOCO S — DEMAT,
BLOCO J — DEMAT, SERVICO DE SEGURANCA,
BIOTERIO CENTRAL, BLOCO N - CENTRO DE
EDUCACAO A DISTANCIA, COMVEST, TV UFAM,
BLOCO R - RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CAIS,
SIASS,  AUDITORIO  EULALIO  CHAVES,
REPROGRAFIA, BLOCO L - CIS, IMPRENSA
UNIVERSITARIA,  EDITORACAO,  ARQUIVO
PROEG, ARQUIVO MUSEU, BLOCO B, PREDIO DA
ADMINISTRACAO, ARQUIVO CENTRAL, CASA DO
ESTUDANTE UNIVERSITARIO, FAZENDA
EXPERIMENTAL, CCA — CENTRO DE CIENCIAS DO
AMBIENTE, FACULDADE DE PSICOLOGIA E

MUSEU AMAZONICO.

01

05

08

01

02

11

28

CENTRO DE ARTES 01 E 02

02

02

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS
(ICHL)

54

37

04

13

108

FACULDADE DE DIREITO (FD)

03

13

16

FACULDADE DE EDUCAGAO (FACED)

19

09

01

01

30

TOTAL POR CAPACIDADE

320

76

66

11

04

65

141

129

02

44
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JANELA

TOTAL DE CONDICIONADORES DE

AR DE

858

GRUPO 1 (Continuagio)

LOCAL

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (BTU/H)

7000

9000

10000

12000

18000

22000

24000

30000

36000
40000

48000

60000

80000

TOTAL

FACULDADE DE EDUCAGCAO
FISICA/FEFF (BLOCOS A, B, C E

IDOSO FELIZ)

o
[&)]

25

CAM/CENTRO DE APOIO
MULTIDISCIPLINAR (BLOCOS M E

G)

01

05

14

29

03

04

22

02

80

FACULDADE DE CIENCIAS
AGRARIAS/FCA (BLOCOS J, U, V, Z,
GRANIJA, LABORATORIO DE
CLIMATIZAGAO, PROJETO PIATAN,
SEMENTES NATIVA, VIVEIRO, POS-

BIOAGRO, PREDIOS 1 E 2)

15

11

23

01

183

16

04

01

255

INSTITUTO DE CIENCIAS
BIOLOGICA/ICB (BLOCOS C, E, D, F,
H, PROJETO SAUIM DE COLEIRA,
POS-BIOAGRO, BLOCO DE SALAS
DE AULA - PAULO BUHRNHEIM,
LABORATORIO DE ANATOMIA,

BIOTERIO)

24

08

09

253

06

18 -

02

12

332

BIBLIOTECA (SETOR NORTE E SUL,
CENTRAL)

06

17

05

20

06 -

11

06

71

FACULDADE DE TECNOLOGIA/FT
(AUDITORIO,  ADMINISTRAGAO,
PAVILHOES RIO PURUS, TEFE,
JAPURA, RIO MADEIRA, RIO

NHAMUNDA, JURUA, TAPAUA,
CANUMA, RIO ARUPUANA, RIO
XINGU E TROMBETAS, BLOCO
CETELI, PREDIO CETELE, SALAS DE
AULA, POS GRADUACAO,

GEOTECNIA)

04

25

22

23

01

30

20

14 -

21

10

168

INSTITUTO DE CIENCIAS
EXATAS/ICE (DEPARTAMENTOS DE
QuiMICA, CIENCIAS DA

COMPUTACAO, PREDIO DO

05

16

36

04

51

40

01 -

03

156

55




ICOMP, FiSICA, GEOCIENCIAS,
MATEMATICA E ESTATISTICA, LAB.
COMPUTACAO CIENTIFICA E SALAS

DE AULA)

FACULDADE DE ESTUDOS

SOCIAIS/FES (AUDITORIO,
ADMINISTRACAO E SALAS DE

AULA

02

05

09

04

23

16

06

01

06

72

ESCOLA DE ENFERMAGEM/EEM

05

02

17

11

15

05

54

FACULDADE DE CIENCIAS

FARMACEUTICAS/FCF E CEPLAM

01

09

106

116

FACULDADE DE MEDICINA/FM

05

06

05

01

12

16

01

12

44

FACULDADE DE
ODONTOLOGIA/FAO

06

10

12

02

16

03

06

55

BLOCO P - PREFEITURA, BLOCO S —

DEMAT, BLOCO J - DEMAT,

SERVICO DE SEGURANCA,
BIOTERIO CENTRAL, BLOCO N -
CENTRO DE EDUCACAO A
DISTANCIA, COMVEST, TV UFAM,
BLOCO R - RESTAURANTE
UNIVERSITARIO,  CAIS,  SIASS,
AUDITORIO  EULALIO  CHAVES,
REPROGRAGIA, BLOCO L - CIS,
IMPRENSA UNIVERSITARIA,
EDITORAGAO, ARQUIVO PROEG,
ARQUIVO MUSEU, BLOCO B,
PREDIO DA ADMINISTRACAO,
ARQUIVO CENTRAL, CASA DO
ESTUDANTE, FAZENDA
EXPERIMENTAL, CCA — CENTRO DE
CIENCIAS DO AMBIENTE,
FACULDADE DE PSICOLOGIA E

MUSEU AMAZONICO.

17

128

36

52

42

02

01

10

40

10

338

CENTRO DE ARTES 01 E 02

12

05

18

02

03

40

INSTITUTO  DE  FILOSIOFIA,
CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
(IFCHS),

INFORMACAO E COMUNICACAO

FACULDADE DE

(FIC), FACULDADE DE ARTES

(FAARTES), FACULDADE DE LETRAS

25

68

36

56

56

12

18

08

212

56




(FLET)

FACULDADE DE DIREITO (FD) - lo7] -|oa]lo3|os| - ]oe]13|] - o0oa]10] - |a9
FACULDADE DE  EDUCACAO

- |og| - | 16|06 |02 -|26]08]| - |20| -1 -1°6s6

(FACED)

TOTAL POR CAPACIDADE 05 [145] - [333]269| 76 [ 714 323|109 | 07 | 104 | 128 | 10 | -
TOTAL DE CONDICIONADORES

2223
SPLIT
GRUPO 1
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO
BEBEDOURO | BEBEDOURO INDIVIDUAL FREEZER FREEZER
INDUSTRIAL TIPO COLUNA GELADEIRA | FRIGOBAR | \/epTicAL HORIZONTAL
96 24 157 29 76 16
GRUPO 2
LOCAL QUANTIDADE

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AR CONDICIONADO DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DE 37.300
E COMUNICACZ\O (CETIC) BTU/H
TOTAL 2

11. OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, no prazo e condicfes

estabelecidas neste Termo de Referéncia;

11.5. Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢cdo e apoio ao
usuario;

11.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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12.

11.6.3 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessédo de

diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagBes necessdrias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato;
11.8. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas

apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em

sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢os efetuados em que se verificarem vicios, defeitos

ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem

executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no 6rgdo Contratante,

nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela

fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
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seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certid6es que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugao do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens

de terceiros.

12.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugéo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo.

12.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

12.16.1 Além das documentacbes previstas, exigidas e necessarias para a qualificacao
técnica, habilitacdo e contratacdo dos servicos, descritas neste Termo de Referéncia, a

empresa vencedora devera apresentar:
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12.16.1.1. Licenca Municipal de Operacdo — LMO — SEMMAS, em validade e de
acordo com suas normativas, conforme LElI N° 605 DE 24 DE JULHO DE 2001, Lei
COMPLEMENTAR n° 140, de 08 de DEZEMBRO de 2011, RESOLUCAO COMDEMA N.
001/2010 e RESOLUCAO CONAMA n° 267, de 14 de setembro de 2000; e

12.16.1.2. Licenca Sanitaria em validade devidamente acompanhada do laudo de
vistoria atualizado emitidos pela Vigilancia Sanitaria Local, explicitando claramente as
atividades a serem exercidas pela empresa e que devem ser similares ao objeto licitado,
em de acordo com a Lei n® 392, de 27.06.97, Decreto n° 3.910, de 27.08.97, Art. 657 e
Lei - COMPL-AM-70-2009 - RC Ambiental;

12.16.2 As licencas descritas nos subitens 12.16.1.1 e 12.16.1.2, deverao ser apresentadas
pela empresa vencedora no momento oportuno, definido pela a Administracéo, excetuando-se
a fase de selecdo do fornecedor, conforme previsto no item 2.2 do Anexo VII-B da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

12.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado

da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

12.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguran¢a da Contratante;

12.21. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

12.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.22.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os

mesmos sem limitacdes;
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13.
13.

14.

15.

12.22.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, das
documentacdes produzidas e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de

multa, sem prejuizo das sanges civis e penais cabiveis.

DA SUBCONTRATAGAO

1. Na&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

ALTERAGCAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo
haja prejuizo & execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a

continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugcdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necesséaria para o

acompanhamento e controle da execuc¢édo dos servicos e do contrato.

15.3. A verificagdo da adequacao da prestacao do servico deverd ser realizada com base

nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

15.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e

forma de uso.
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15.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigac6es e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagédo
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestéo e fiscalizacao da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
disting@o dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho

de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

15.9. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliar4 constantemente a execuc¢ao do objeto e
utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I-E,
ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que
a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do

servi¢o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.9.1 A utilizagcdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos

para a avaliacdo da prestagéo dos servicos.

15.10. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico dever4 monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcgéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcédo dos

servicos realizada.

15.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

15.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador.
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15.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancgoes

a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

15.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagcdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade

da prestacéo dos servicos.

15.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as

respectivas quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.17. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da

Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

15.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servigos, nos termos abaixo.

16.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA

devera entregar toda a documentagao comprobatéria do cumprimento da obrigagdo contratual;

16.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial apés a entrega

da documentacéo acima, da seguinte forma:

16.3.1 A contratante realizar4 inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequac¢éo dos servigos e constatar e relacionar as

revis@es finais que se fizerem necessarias.

16.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execugéo
do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos
realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato.

63



16.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas

todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

16.3.1.3. O fiscal setorial e técnico deverao verificar se todas as etiquetas coladas nos
equipamentos estdo sendo preenchidas e assinadas pelo executante do servico de

manutenc¢ao preventiva mensal e semestral.

16.3.1.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis quando se fizer

necessario.

16.3.1.5. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA e relatério de servicos executados, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao
devera analisar os documentos e se estiver em consonancia com as exigéncias
estabelecidas conforme termo de referéncia, este devera ser encaminhado ao gestor do

contrato.

16.3.1.6. guando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
elaborado pela CONTRATADA devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato

para recebimento definitivo.

16.3.1.7. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do

relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.3.1.7.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento

provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o

ateste da execucé&o dos servi¢os, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.4.1 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizag&o e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagédo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as

respectivas corregées;
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16.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos

prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

16.5. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou

instrumento substitutivo.

16.6. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicées legais em vigor.

16.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,

sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.1.10s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, 8§ 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a

documentacado mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

17.3.1Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou

Fatura apresentada expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
17.4.10 prazo de validade;
17.4.2a data da emisséo;

17.4.30s dados do contrato e do 6rgao contratante;
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17.4.40 periodo de prestacdo dos servicos;
17.4.50 valor a pagar; e
17.4.6eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao

da regularizacéo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sang8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:
17.6.1néo produziu os resultados acordados;

17.6.2deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;

17.6.3deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do

servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.7. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificac@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,

por igual periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participacdo
em licitagcdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n°
3, de 26 de abril de 2018.

17.11. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

66



18.

17.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua

situacao junto ao SICAF.

17.13.1 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta

relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada
gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Or¢gamentérias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
REAJUSTE
18.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.
18.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice
conforme a IN 05 de 2017 exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

18.2. Nos reajustes subseqiientes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE

pagara & CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a

diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
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obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

18.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUGAO

19.1. O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.

19.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-

garantia ou fianca bancaria.

19.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de

atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispbem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

19.4.1  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigactes nele previstas;

19.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;

19.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e
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20.

19.4.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta

especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

19.7. Caso a opcdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa

renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

19.9. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratacao.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 7 (sete.)

dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
19.12. Sera considerada extinta a garantia:

19.12.1 com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas

do contrato;

19.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacédo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada.
19.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

20.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia

da contratacgéo;

20.1.2 ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
20.1.3 falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;
20.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5 cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

20.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacfes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos

significativos para o servi¢o contratado;
20.2.2 Multade:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. ApOs o décimo quinto dia e a critério da Administracédo, no caso de execug¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo

total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou

de inexecucéo parcial da obrigagcdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das Tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a

Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

20.2.3Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos;
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20.2.4Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido, com

o consequiente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

20.2.4.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hip6teses previstas como infracdo administrativa no

subitem 19.1 deste Termo de Referéncia.

20.2.5Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sancdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragBes séo atribuidos graus, de acordo com

astabelas 1 e 2:

Tabela 1l

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacé@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao

A ; N 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os

servi¢os contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s servicos

contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagcéo, por servico e

por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente,

sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03
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Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu

6 N . 01
pessoal, por funcionério e por dia;
7 Cumprir determinacéo formal ou instru¢cdo complementar do érgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou n&o 01

atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos no

10 edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionérios conforme previsto na 01
relacdo de obrigagbes da CONTRATADA
20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

20.5.1 tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;

20.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

20.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se

0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,

guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 7
(sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

20.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢fes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a

administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessérias a
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apuracéo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza¢éo - PAR.

20.10. A apuragéo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragcdo Pudblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de

1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo

de agente publico.

20.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econbémica a serem atendidos pelo fornecedor estédo

previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

21.3.1 Registro ou inscricdo no CREA-AM, mediante a apresentacdo de Certiddo de
Registro e Quitacdo de Empresa, em plena validade, constatando que a empresa licitante é

prestadora de servico de manutencéo de condicionadores de ar;

21.3.2 A licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar necessarios, mas a
avaliacdo da qualificacao técnica da licitante diante do objeto do certame sera feita de forma
individual;

21.3.3 Comprovante de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente de
funcionarios, na data prevista para entrega da proposta, um engenheiro mecéanico na
modalidade mecénica, devidamente registrado no CREA-AM acompanhado da Certiddo de
Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica em validade, devendo este profissional, quando se tratar
de Responsavel Técnico ndo sécio da empresa, constar no quadro de Responsaveis Técnicos
da Certidado de Registro referida no item 5.3 desta Secéo.

21.3.4 O profissional acima sera o responsavel técnico pela execugdo dos servigos,
objeto do certame.

21.35 Atestado de capacidade técnica, em nome do profissional pertencente ao quadro
permanente da licitante, devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, expedido

por pessoa juridica de direito publico ou privado (neste Ultimo caso o mesmo devera ter firma

73



reconhecida em cartério), devidamente registrado no CREA, segundo dispde §1°, art. 30 da Lei
n°® 8.666/93 e devidamente acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico — CAT,
comprovando a execucao bem sucedida de objeto similar do que esta sendo licitado;

21.3.6 A auséncia de apresentacao de qualquer um dos documentos exigidos e constantes
neste Termo de Referéncia de forma completa, clara, idonea e legivel, resultara na inabilitacéo
da licitante;

21.3.7 N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento, em
substituicdo aos documentos requeridos nos subitens acima;

21.3.8 As Propostas de Precos deverdo ser apresentadas exatamente conforme solicitada
no instrumento convocatorio do certame, tendo por base o modelo obrigatério a seguir nos
ANEXOS deste Termo de Referéncia, sob pena de inabilitagéo;

21.3.9 O licitante devera demonstrar o valor unitario dos servicos de manutengdo
preventivos com reposicdo de pecas, exceto as pecas apresentadas na planilha de corretivas
gue compreendem a aquisicdo de compressores com instalagdo para os condicionadores de
ar.

21.3.10 Ressalta-se que o quantitativo anual de preventivas mensais compreende o nimero
de maquinas vezes 10 e o quantitativo anual de manuten¢des semestrais compreende o
guantitativo de maquinas vezes 2.

21.3.11  Os bebedouros terdo servicos de manutencdo preventiva semestral com troca do
filtro. As pegas que compdem a manutengdo corretiva serdo executadas conforme a demanda.
21.3.12 As geladeiras e freezers terdo apenas servicos de manutencdes corretivas,

conforme planilha em anexo.
21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

21.4.1 Valor Global: R$5.476.252,60 (cinco milhdes, quatrocentos e setenta e seis mil,

duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).
21.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
21.5. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global por grupo.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

22.2. A pesquisa de mercado foi realizada com empresas locais e especializadas em
manutenc¢do de sistemas de climatizacéo e refrigeracdo. A pesquisa foi parametrizada conforme o
paragrafo 2° do artigo 2° da Instrugdo Normativa n° 5/2014 — MP. O Célculo foi realizado por meio
da média aritmética dos valores coletados conforme quantitativos de servigcos elencados por
maquinas de climatizacdo e refrigeracdo. Os servicos foram baseados conforme manual do
fabricante, NBR-13971 da ABNT, de 28/02/2014 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de
ar, ventilagdo aquecimento - Manutencdo programada, NBR 14679 da ABNT, de Junho/2012 -
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Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo — Execucdo de servicos de higienizagéo e -
PORTARIA N° 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 do Ministério da Saude.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

23.1. A dotacdo orcamentaria para contratacdo dos servicos: Pl M20RKG1924N, FONTE 8100,
PTRES 108475.

Manaus/AM 28 de agosto de 2019.

Responsavel pela Cotacao de Precos e elaboracéo do Termo de Referéncia

PAULO ARTUR NERY DIAS
Engenheiro Mecénico

Autorizacdo do DEMAT

JOICE RIBEIROS DOS SANTOS
Diretora do DEMAT

Autorizagdo da Autoridade Competente
Eu, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA, Pr6-Reitor de Administracdo e Financas,

APROVO o presente Termo de Referéncia e AUTORIZO a abertura do processo licitatério para
contratacdo do servigo.
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Considerando o disposto no Edital e anexos do Pregéo Eletrénico .../2019, a empresa

ANEXO I-A

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Orgamento n°

inscrita no CNPJ/MF sob o n® ........ccccvvvveeeeeeennn, , com sede em .......... (endereco completo), neste ato

representada pelo(a) Sr(a). ............ (nome completo), CPF n

, abaixo assinado,

interessada na prestacdo do objeto da licitacdo, apresenta a sua proposta de preco no valor global de
RS$ ........ (ceveeirrrree e ), conforme o modelo de Planilha de Formacado de Precos abaixo:

GRUPO 01

*OBS: Para os itens 1 a 8 (Manutencao Preventiva), considerar as reposi¢cdes de pecas e reparos no valor unitério,
conforme item 8.2 do Termo de Referéncia.

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UND

QTDE
(UND)

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ANUAL
ESTIMADO DO
ITEM

MANUTENGCAO PREVENTIVA MENSAL EM AR
CONDICIONADO ACJ DE 7500 A 30000 BTU/H

MANUTENGCAO PREVENTIVA MENSAL EM AR
CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H

MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL EM AR
CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 80000 BTU/H

MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR
CONDICIONADO ACJ DE 7500 A 30000 BTU/H

MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR
CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H

MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR
CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 80000 BTU/H

MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
BEBEDOUROS DE COLUNA

MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
BEBEDOUROS INDUSTRIAIS

MANUTEN(;AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 7.000 BTU/H

10

MANUTENQAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 9000 BTU/H

11

MANUTENQAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 10000 BTU/H

12

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 12000 BTU/H

13

MANUTEN(;AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 15000 BTU/H

14

MANUTEN(}AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 18000 BTU/H

15

MANUTENQAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 19000 BTU/H

SERVICO

8.580

RS

19.150

RS

4080

RS

1.716

RS

3830

RS

816

RS

50

RS

200

RS

16

RS

RS

RS

RS

RS
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16

MANUTENQAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 21000 BTU/H

17

MANUTENgZAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 22000 BTU/H

RS

18

MANUTENgZAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ DE 30000 BTU/H

19

MANUTENS}AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 7000 BTU/H

20

MANUTENS:AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000 BTU/H

21

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000
BTU/H

22

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000
BTU/H

23

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 22000
BTU/H

24

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 24000
BTU/H

25

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30.000
BTU/H

26

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000
BTU/H

27

MANUTEN(}AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 40000
BTU/H

28

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 48000
BTU/H

29

MANUTENQAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 60000
BTU/H

30

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE COMPRESSOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 80000
BTU/H

31

MANUTENGCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR DO COMPRESSOR 1/10

32

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DEMOTOR DO COMPRESSOR 1/8

10
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RS
1
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23
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18
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45
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25
RS
12
RS
2
RS
10
RS
12
RS
2
RS
15
RS
15
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MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

RS

33 | INSTALACAO DE MOTOR DO COMPRESSOR 1/6
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

34 | INSTALACAO DE MOTOR DO COMPRESSOR 1/5
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

35 |INSTALACAO DE MOTOR DO COMPRESSOR 1/4
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

36 | INSTALACAO DE MOTOR DO COMPRESSOR 1/3
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

37 | INSTALACAO DE MICRO MOTOR
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

38 |INSTALACAO DE CAPACITOR
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

39 |INSTALACAO DE RELE
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

40 |INSTALACAO DE PROTETOR TERMICO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

41 |INSTALACAO DE TERMOSTATO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

42 | INSTALACAO DE CONGELADOR
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

43 | INSTALACAO DE TUBO CAPILAR
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

44 | INSTALACAO DE FILTRO DE GAS
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

45 |INSTALACAO DE FILTRO PARA AGUA
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

46 | INSTALACAO DE REFIL PARA FILTRO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

47 | INSTALACAO DE FILTRO SECADOR
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

48 | INSTALACAO DE CUBA DO BEBEDOURO
MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

49 |INSTALACAO DE TORNEIRA JALO
MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E

50 |INSTALACAO DE TORNEIRA COPO
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51

MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO
INDUSTRIAL

52

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE RESISTENCIA DE DEGELO

53

MANUTENCAO CORRETIVA EM  GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CARGA COMPLETA DE GAS R22

54

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CARGA COMPLETA DE GAS R134

55

MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE BORRACHA DA PORTA

56

MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE BORRACHA DA PORTA DO
CONGELADOR

57

MANUTENGCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM LIMPEZA DO
SISTEMA

58

MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA

59

MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SENSOR

60

MANUTENGAO CORRETIVA EM GELADEIRAS,
FREEZERS E BEBEDOUROS, COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE INTERRUPTOR

61

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 9000 A 12000 BTU/H

62

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 18000 A 24000 BTU/H

63

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H

64

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H

65

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

66

MANUTENCAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000 A
12000 BTU/H
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67

MANUTENGCAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 A
24000 BTU/H

68

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000
BTU/H

RS

69

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000 A
60000 BTU/H

70

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

71

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 9000 A 12000 BTU/H

72

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 18000 A 24000 BTU/H

73

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H

74

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H

75

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA ELETRONICA PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

76

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 9000 A
12000 BTU/H

77

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 18000 A
24000 BTU/H

78

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30000
BTU/H

79

MANUTENGAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 36000 A
60000 BTU/H

80

MANUTENCAO CORRETIVA DE REPARO DE PLACA
ELETRONICA PARA A UNIDADE CONDESADORA DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 80000
BTU/H
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81

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 9000 BTU/H

82

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE12000 BTU/H

RS

83

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H

84

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 22000 A 24000 BTU/H

85

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H

86

MANUTENGAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H

87

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 48000 BTU/H

88

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 60000 BTU/H

89

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACGAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE
AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

90

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 9000 BTU/H

91

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE12000 BTU/H

92

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTU/H

93

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 22000 A 24000 BTU/H

94

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 30000 BTU/H
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95

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H

96

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 48000 BTU/H

RS

97

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 60000 BTU/H

98

MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR VENTILADOR PARA A
UNIDADE CONDENSADORA DE CONDICIONADORES
DE AR TIPO SPLIT DE 80000 BTU/H

99

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 9000 BTU/H

100

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 12000 BTU/H

101

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 18000 BTU/H

102

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 22000 A 24000 BTU/H

103

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 30000 BTU/H

104

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 36000 BTU/H

105

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 48000 BTU/H

106

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 60000 BTU/H

107

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 80000 BTU/H

108

MANUTENCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 9000 BTU/H

6
RS
6
RS
7
RS
2
RS
15
RS
34
RS
27
RS
79
RS
33
RS
11
RS
11
RS
13
RS
2
RS
15
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109

MANUTENGCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 12000 BTU/H

110

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 18000 BTU/H

RS

111

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 24000 BTU/H

112

MANUTENGCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 30000 BTU/H

113

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 36000 BTU/H

114

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 48000 BTU/H

115

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 60000 BTU/H BTU/H

116

MANUTENGAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR PARA A UNIDADE
CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT DE 80000 BTU/H

117

MANUTENSZAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE 18000
A 22000 BTU/H

118

MANUTENGCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE 24000
A 36000 BTU/H

119

MANUTEN(}AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE 48000
A 60000 BTU/H

120

MANUTEN(}AO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DA CONTACTORA PARA SPLIT DE 80000
BTU/H

121

MANUTENGCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DE
MOTOR VENTILADOR PARA CONDICIONADORES DE
AR TIPO JANELA DE 7500 A 19000 BTU/H

122

MANUTENCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DE
MOTOR VENTILADOR PARA CONDICIONADORES DE
AR TIPO JANELA DE 21000 A 30000 BTU/H

123

MANUTENCAO CORRETIVA COM AQUISICAO E
INSTALACAO DO MOTOR VENTILADOR PARA
CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA DE 7500 A
19000 BTU/H

34
RS
27
RS
79
RS
33
RS
11
RS
11
RS
13
RS
2
RS
35
RS
115
RS
24
RS
2
RS
18
RS
5
RS
18
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124

MANUTENCAO CORRETIVA COM AQUISICAO E RS

INSTALACAO DO MOTOR VENTILADOR PARA 5
CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA DE 21000 A
30000 BTU/MH

RS

VALOR GLOBAL

GRUPO 02

*OBS: Para os itens 125 a 126 (Manutenc¢éo Preventiva), considerar as reposi¢c6es de pecas e reparos no valor

unitario, conforme item 8.2 do Termo de Referéncia.

ITEM

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
DO ITEM

i oo | VALOR
DESCRIGAO DO SERVIGO UND | Oxpy | UNITARIO
ESTIMADO

125

MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO DA MARCA LIEBERT TIPO SELF CONTAINED COM
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NOVAS E
ORIGINAIS (EXCETO OS MOTORES DOS COMPRESSORES,
VENTILADORES E PLACAS CENTRAIS) DO DATACENTER DO
CETIC. 20 RS

126

MANUTENGCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM AR
CONDICIONADO DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA
MARCA LIEBERT COM FORNECIMENTO DE PECAS DE
REPOSICAO NOVAS E ORIGINAIS (EXCETO OS MOTORES DOS
COMPRESSORES, VENTILADORES E PLACAS CENTRAIS) DO
DATACENTER DO CETIC 4 RS

127

MANUTENCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR
VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DO AR
CONDICIONADO DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA
MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR COOLED DE 37.300 BTU/H
NOVO E ORIGINAL 4 RS

128

MANUTENGCAO CORRETIVA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR
VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA DO AR
CONDICIONADO DE PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA
MARCA LIEBERT CHALLENGER AIR COOLED DE 37.300 BTU/H
NOVO E ORIGINAL 2 RS

129

MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT
CHALLENGER AIR COOLED COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ROLAMENTOS DO MOTOR VENTILADOR DA
UNIDADE CONDENSADORA DE 37.300 BTU/H NOVO E ORIGINAL 4 RS

SERVICO

130

MANUTENGCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT
CHALLENGER AIR COOLED COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ROLAMENTOS DO MOTOR VENTILADOR DA
UNIDADE EVAPORADORA DE 37.300 BTU/H NOVO E ORIGINAL 4 RS

131

MANUTENGCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT
CHALLENGER AIR COOLED COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE MOTOR DA UNIDADE EVAPORADORA DE 37.300
BTU/H NOVO E ORIGINAL 2 RS

132

MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT
CHALLENGER AIR COOLED COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR DA UNIDADE CONDENSADORA DE
37.300 BTU/H NOVO E ORIGINAL 2 RS

133

MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT
CHALLENGER AIR COOLED COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DA PLACA CENTRAL NOVA E ORIGINAL 2 RS
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134

MANUTE~NQAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT
CHALLENGER AIR COOLED COM REPARO DA PLACA CENTRAL

135

MANUTENGCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE
PRECISAO TIPO SELF CONTAINED DA MARCA LIEBERT
CHALLENGER AIR COOLED COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MOTOR COMPRESSOR DE 37.300 BTU/H NOVO
E ORIGINAL

RS

RS

VALOR GLOBAL

RS

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentacao.

Manaus/AM, ....de ............... de 2019.

Nome do representante legal
Funcédo na empresa

* Devera ser entregue em papel timbrado da empresa.
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ANEXO I-B

CONTROLE DE MANUTENGAO PREVENTIVA
CONDICIONADOR DE AR SPLIT

FABRICANTE: Contrato:
CAPACIDADE (BTU/H): Inicio:
Local: Término:
MESES
N° SERVICOS
F Jan| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
R-S 30
1 Medir Tens&o elétrica R-T 30
S-T 30
R 30
2 Medir Corrente elétrica S| 30
T 30
. insufl. 30
3 Medir temperatura do ar:
retorno 30
4 Verificar se todas as fungdes estdo operando 30
Verificar se ndo existem obstrugdes para a correta
5 passagem de ar, tanto de insuflamento como de 30
retorno.
6 Limpar o filtro de ar 30
7 Verificar estado dos filtros de ar. Substituir se 30
necessario.
8 Verificar se a 4gua de condensacéo esta sendo 30
drenada livremente.
9 Efetuar a limpeza da bandeja de drenagem 30
Limpar a unidade condensadora externamente e
10 . . - 30
evaporadora. Nao é necessario aplicar detergente.
11 Efetuar reaperto dos conectores elétricos. 30
Verificar se existe superaquecimento de cabos ou
12 conectores. Eliminar ou substituir conexdes 30
defeituosas.
13 Verificar o funcionamento dos dispositivos de 30
protecgdo e acionamento.
Verificar/eliminar através de lixamento e pintura,
14 - s 30
eventuais focos de oxidacéo.
Vistoriar e corrigir se necessario, o isolamento
15 . 2 180
das linhas frigorigenas.
Vistoriar circuitos para localizagdo e eliminacéo
16 180
de vazamentos.
17 Medir pressdes de Alta | 180
funcionamento: Baixa 180
18 Lavar a serpentina da unidade evaporadora 180
19 Lavar a Unidade Condensadora - Externa 180
20 Verificar a isolagéo elétrica de motores e 365
compressores
21 PreencherNreIatorlo de 30
manutencdo
DATA:

VISTO DO MECANICO
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ANEXO I-C

CONTROLE DE MANUTENGAO PREVENTIVA
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA

FABRICANTE: Contrato:
CAPACIDADE: Inicio:
LOCAL: Término:
MESES
No SERVICOS F Jan| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 Medir Tenséo Elétrica R-S 30
2 Medir Corrente Elétrica R 30
S 30
3 Medir temperatura do Retorno 30
ar:
Insuflamento 30
4 Limpar espelho frontal 30
Verif. funcionamento das chaves
5 seletoras 30
6 Limpar filtro de ar 30
7 Verificar o funcionamento dos 30
dispositivos de protecdo e acionamento.
Substituir filtros danificados
9 180
Limpar a bandeja e a cAmara de
10 insuflamento 180
11 Remover o aparelho, para lavagem 180
completa de serpentinas e gabinete.
Ajustar as aletas das serpentinas
12 180
Verif. folgas das buchas do motor do
13 vent. 180
14 Lubrificar buchas do motor do ventilador 180
Verificar e eliminar através de lixamento
15 e pintura, eventuais focos de oxidacéo 180
nos gabinetes e chassis.
Verificar os Capacitores de motores e
16 compressor 180
Verificar e eliminar superaquecimento de
17 180
cabos ou conectores.
Verificar estado da hélice
18 180
Vistoriar circuitos para localizagéo e
19 S - 365
eliminagéo de vazamentos, se necessario.
Verificar e corrigir vedacdo parede
20 365
Preencher relatério de manutencéo
21 30
DATA

VISTO DO MECANICO
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ANEXO I-D

CONTROLE DE MANUTENGAO PREVENTIVA

CONDICIONADOR TIPO SELF CONTAINED

Contrato
FABRICANTE: MODELO: :
SERIE: Inicio:
Local de instalacéo: Término
MESES
N° SERVICOS F Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Verificar se todas as funcdes estdo operando 30
Verificar se ndo existem obstrucdes para a correta passagem de ar,
2 - 30
tanto de insuflamento como de retorno.
3 | Limpar bandeja de drenagem 30
4 | Verificar se a 4gua de condensacéo esté4 sendo drenada livremente. 30
5 Verificar a integridade da pastilha anti-bactérias. Substituir se 30
necessario.
6 | Limpar o filtro de ar 30
7 | Verificar estado dos filtros descartaveis. Substituir se necessario. 30
8 | Substituir os filtros de ar descartaveis. 90
9 Limpar as unidades internas e externas. Nao é necessario aplicar 30
detergente.
Verificar se o sistema de aquecimento esta operando
10 30
adequadamente.
11 | Efetuar reaperto dos conectores elétricos. 30
Verificar se existe superaquecimento de cabos ou conectores.
12 - g ~ ; 30
Eliminar ou substituir conexdes defeituosas.
13 | Verificar aquecimento dos motores 30
14 | Verificar o alinhamento das polias, tensdo e estado das correias. 30
15 | Medir temperatura de insuflamento 30
16 | Medir temperatura de retorno 30
17 | Medir temperatura ambiente 30
18 | Medir temperatura ar exterior 30
19 | Verificar ruidos e vibragdes anormais 30
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20 | Verificar nivel de 6leo dos compressores 30
21 | Verificar visor de liquido (borbulhas/sujeira/umidade) 30
22 | Verificar funcionamento da resisténcia do carter 30
R-S 30
Compressor 1
R-T 30
23 Medir Tenséo elétrica ST 30
R-S 30
Compressor 2
R-T 30
ST 30
R 30
Compressor 1
Medir Corrente elétrica S 30
21 T 30
R 30
Compressor 2
Medir Corrente elétrica S 30
T 30
25 | Limpar rotor e carcaga dos ventiladores 180
2% Verificar o funcionamento dos dispositivos de protecdo e 30
acionamento.
27 | Verificar isolamento interno do gabinete
180
28 | Medir pressdo de alta €1 180
C2 180
29 | Medir pressdo baixa €1 180
Cc2 180
30 | Medir pressao 6leo €1 180
Cc2 180
31 | Medir temperatura da linha de succéo
C1 180
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Cc2 180
32 | Medir temperatura da linha de liquido €1 180
Cc2 180
Verificar e eliminar através de lixamento e pintura, eventuais focos
33 o : - . 180
de oxidagdo nos gabinetes das unidades interna e externa.
Vistoriar e corrigir se necessario, o isolamento das linhas
34 L 180
frigorigenas.
Compressor 1 365
35 Medir isolagdo dos motores: Compressor 2 365
Vent. do Evapor. 365
Vent. do Condens. 365
36
Lubrificar mancais e rolamentos dos motores 365
37 Vistoriar circuitos para localizagéo e eliminagdo de vazamentos, se 365
necessario.
38
Lavar a serpentina da unidade evaporadora 180
39
Lavar a Unidade Condensadora 180
40
Preencher relatdrio de manutencdo 30
DATA:

VISTO MECANICO:
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ANEXO I-E - Instrumento de Medi¢éo de Resultado (IMR)

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. Objeto:

Contratacao de empresa especializada para prestacdo de servicos
continuados de manutencao preventiva e corretiva, com
fornecimento e instalacéo de pecas, em condicionadores de ar tipo
ACJ, SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE, VRV, equipamentos de
precisdo de climatizacdo tipo Self Contained e em equipamentos
de refrigeragéo tipo freezers, geladeiras e bebedouros, com
implantagdo do PMOC, para atender as unidades académicas e
administrativas do Campus da UFAM, unidades dispersas e
Fazenda Experimental em Manaus/AM.

1.2. N° do contrato:

1.3. Empresa contrata:

2.1. N°do indicador:

2. DADOS DO INDICADOR

01-preventivas

2.2. Descri¢do do indicador:

Execucao integral das MANUTENCAO PREVENTIVAS

2.3. Finalidade:

Atendimento ao PMOC

2.4. Meta a cumprir:

100% das preventivas

2.5. Instrumento de medicéo:

Sistema informatizado de solicitacdo de servicos - Ordem de
Servico (OS) eletrénica.

2.6. Forma de acompanhamento:

Pelo sistema.

2.7. Periodicidade:

Mensal

2.8. Mecanismo de célculo:

Cada OS sera verificada e valorada individualmente em funcao do
atendimento integral de manutencdes preventivas

3.1. Més de referéncia:

3. AVALIACAO DOS RESULTADOS

3.2. Quantidade de O.S.

emitidas:
3.3. Faixa de ajustes no X até 1 - 100% do valor da OS De 1 a 1,5 - 90% do valor da OS De
pagamento: 1,5a2-80% do valor da OS

3.4. Sancdes aplicadas:

20% das OS acima de 2 - multa de XX 30% das OS acima de 2 -
multa de XX + rescisao contratual

3.5. Total de deducdes:

4. OBSERVACOES

Nome e carimbo
SIAPE
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ANEXO I-F — Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR)

INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADO - IMR

5. DADOS DO PROCESSO
5.1. Objeto: Contratacao de empresa especializada para prestacdo de servicos continuados

de manutencéo preventiva e corretiva, com fornecimento e instalacdo de pecas,
em condicionadores de ar tipo ACJ, SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE, VRV,
equipamentos de precisao de climatizacéo tipo Self Contained e em
equipamentos de refrigeracao tipo freezers, geladeiras e bebedouros, com
implantacdo do PMOC, para atender as unidades académicas e administrativas
do Campus da UFAM, unidades dispersas e Fazenda Experimental em
Manaus/AM.

5.2. N° do contrato:
5.3. Prestador de
servigo:

|

6. DADOS DO INDICADO

6.1. N°do indicador: 02-CORRETIVAS
6.2. Descricdo do Tempo de atendimento as chamadas emergenciais de MANUTENCAO
indicador: CORRETIVAS.
6.3. Finalidade: Medir o tempo de a¢éo do fornecedor para o atendimento as chamadas de
emergéncia,
6.4. Meta a cumprir: Maximo até 02 (duas) horas por chamado emergencial contados desde a abertura
do chamado até verificacdo do equipamento pelo fornecedor.
6.5. Instrumento de Tempo excedente ao especificado de 02 (duas) horas para atendimento as
medicao: chamadas emergenciais;
6.6. Forma de Inicia no momento do registro do chamado na central de atendimento do
acompanhamento: fornecedor e encerra-se quando o técnico se apresenta no local da ocorréncia.
Registrando o tempo excedente as 02 (duas) horas iniciais;
6.7. Periodicidade: Sob demanda
6.8. Mecanismo de Cada chamado terd sua avaliagcéo individual.
célculo: HAO — HAC = 02 (duas) horas = Sem aplicacdo de penalidades;
HAO — HAC > 02 (duas) horas = Sujeito as penalidades e san¢des especificas no
TR;

Legenda: HAC-Hora de Abertura do Chamado; HAO - Hora de Atendimento da Ocorréncia;

7. AVALIACAO DOS RESULTADOS

7.1. Més de referéncia:
7.2. Quantidade de O.S.
emergenciais
emitidas:

7.3. Faixa de ajustes no
pagamento:

7.4. Sancbes aplicadas:
7.5. Total de deducdes:

8. OBSERVACOES

Nome e carimbo
SIAPE
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ANEXO Il

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILAR

PREGAO ELETRONICO N°035/2019

Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comisséo ou funcéo de
confianca, atuante na area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de autoridade a ele
hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU - Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

Observacgdo: emitir em papel que identifique a entidade expedidora.

93



ANEXO Il

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
PREGAO ELETRONICO N° 035/2019

Atestamos, em atendimento ao previsto no Edital do Pregdo Eletrdnico 035/2019, que por intermédio

do(a) Sr(a) , portador(a) da CPF(MF)
n° e do RG n° , devidamente
credenciado(a) por nossa empresa , vistoriamos o local

para a execucdo do objeto e que somos detentores de todas as informacdes relativas a sua
execucao.

Declaramos, ainda, que nao alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a
época da vistoria para solicitar qualquer alteracdo do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a
nossa empresa seja a vencedora.

Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

Visto:

Servidor da FUA
Matricula SIAPE No.

Observacédo: emitir em papel que identifique a licitante
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISTORIA
PREGAO ELETRONICO N° 035/2019

(nome empresarial da licitante)......inscrita no CNPJ N.°%...................... , com sede na
.................. (n.° de inscrigdo) ..............cceuwoe.... (Enderego completo) .........ccccceeeeeeeeieennn. por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr.(a) ....cccoeeeveeveveeeeeeiiicnnnnen, infra-assinado, portador(a) da
Carteira de Identidade n.c.......... e do CPF/MF n.°........ , DECLARAMOS para os fins de habilitagcdo no

Pregéo Eletrénico n° 035/2019, que optamos pela ndo realizacdo de vistoria, € que temos pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes & natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros
gque ensejam avencas técnicas ou financeiras com este 6rgdo, mantendo as garantias que vincularem
nossa proposta ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

Municipio de AM, de de 2019.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

Observacgédo: emitir em papel que identifique a licitante
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ANEXO V

Modelo de Declaracédo de Responsabilidade Técnica

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da licitante)

PREGAO ELETRONICO N° 035/2019

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, sediada em (endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) (home completo), portador (a) da Carteira de
Identidade n° 00000-0 e do CPF n° 000.000.000-00, INDICA abaixo o(s) responséavel(eis) técnico(s)
pela realizacdo da obra, e que tal(is) indicacdo(Bes) esta(do) em consonancia com as Resolu¢ées n°
218/1973 e 317/1986 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia/CONFEA.

Responsavel

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa
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ANEXO VI

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGCAO DE
SERVICOS N° ... /..., QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
........................................................ E A EMPRESA

A Unido, por intermédio da FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n°
04.378.626/0002-97, com sede e domicilio fiscal na cidade de Manaus, Estado do Amazonas,
localizada na Av. Rodrigo Octavio, n°® 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho -
Bairro Coroado - Manaus/AM, neste ato representado pela Presidente de seu Conselho Diretor e
também Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Mario
Puga Ferreira, brasileiro, CPF n°® XXX XXX.XXX-XX, Carteira de ldentidade n® XXXXXXX,
domiciliado e residente nesta cidade, denominada CONTRATANTE, € 0(@) .....cccccceeveeeeeeeninnnnn,

inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° ... , sediado(a) Na ......cccccccvviviiiiiiiiinnn, , em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................., expedida pela (0) .................., €
CPEF n® ..., , tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° .........cccccceeeeeeiieennn. e em

observancia as disposi¢cdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 5,
de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo n°
.......... /2019, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de contratagdo de empresa
especializada para prestacéo de servicos continuados de manutencdo preventiva e corretiva,
com fornecimento e instalacdo de pecas, em condicionadores de ar tipo ACJ, SPLIT, MULTI
SPLIT, CASSETE, VRV, equipamentos de precisdo de climatizacdo tipo Self Contained e em
equipamentos de refrigeracdo tipo freezers, geladeiras e bebedouros, com implantacdo do
PMOC, para atender as unidades académicas e administrativas do Campus da UFAM, unidades
dispersas e Fazenda Experimental em Manaus/AM, que serdo prestados nas condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigcao.

1.3. Objeto da contratacéo:

ITEM (SERVICO) LOCAL DE QUANTIDADE HORARIO/ VALORES
EXECUCAO PERIODO
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data
de ........... S [ovee... e encerramento em ........... | | , podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdo formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem
natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execucado do contrato, com informacdes
de que os servi¢cos tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém
interesse na realizacdo do servico;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administragéo;

2.1.6. Haja manifestacéo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condiges iniciais de habilitagéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1 O valor total da contratagdo € de R$.......... (.rr))

3.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

3.2. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependeréo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagcdo orcamentéaria
prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2019, na classificacdo abaixo:

Fonte: 8100
Pl: M20RKG1943N
PTRES 108475.

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de
cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUGCAO

7.1. Seré exigida a prestagdo de garantia na presente contrata¢éo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS E FISCALIZAGCAO

8.1. O regime de execucao dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
gue serdo empregados e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE séo aqueles previstos no Termo
de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagBes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sancdes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO
11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situagdes previstas nos incisos | a Xll
e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicac@o das sancgdes previstas no Termo de Referéncia, anexo
ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. IndenizagBes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES
12.1. E vedado & CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
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12.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poder&o
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diério Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
serd o0 da Sec¢do Judiciaria do Amazonas - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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